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PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP-22

1. WSTEP

Zadaniem niniejszej instrukcji jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem urzadzenia, jego budowa, zasadg
dziatania, warunkami uzytkowania, konserwacji, przeprowadzania napraw oraz gwarancji. Przestrzeganie zalecen
zawartych w instrukcji zapewni prawidtowe funkcjonowanie i spetnienie zasad bezpieczenstwa, ktérych
uzytkownik oczekuje od urzadzenia.

Aby byfo to mozliwe wszyscy pracownicy zatrudnieni przez uzytkownika powinni byé zapoznani z przeznaczeniem
i zasadg dziatania urzadzenia, zas$ jego stuzby obstugi technicznej majg obowigzek szczegdtowego zapoznania sie z
niniejsza dokumentacja.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika zalecen i wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od
wszelkich zobowigzan i gwarancji.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekazac do jednego z punktow, zajmujacych sie zhiorka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

2. ZASADA DZIALANIA

Przetgcznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkcji wentylowania i
przewietrzania pomieszczen. Przetgcznik ten pozwala otwieraé, zamykaé i zatrzymywac¢ ruchome segmenty
wyciggéw dymu, w dowolnym potozeniu.

Stan otwarcia wyciggdw dymu, sygnalizowany jest Swieceniem lampki ,OTWARCIE” w tym przycisku. W
przypadku podtaczonych wytgcznikdw krafcowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo
pulsacyjnym Swieceniem lampki a zadziatanie krancéwki ciggtym swieceniem lampki. Jednokrotne wcisniecie
przycisku otwarcia podaje napiecie na sitowniki przez 20 sekund. Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu
otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.
Sygnaty z przetacznika przewietrzania majg najnizszy priorytet — po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce
pogodowej. Oznacza to, ze w przypadku wystgpienia ktéregos$ z w/w sygnatow, funkcja zadana przetacznikiem PP,
zostaje wytgczona oraz nie mozna jej w tym stanie wywotac.
Przetacznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym roztadowaniem
akumulatora.

Brak przetacznika PP, nie jest sygnalizowane przez centralke, o ile zostaty zmostkowane odpowiednie
zaciski. Brak mostkow odczytywane jest przez centralke jak wcisniecie STOP-u.
Rysunek 1. przedstawia schemat potfaczen, w ktérym zastosowano przetgcznik przewietrzania PP-22.

3. DANE TECHNICZNE

Typ: PP-22 (zastepuje PP-20)
Wspdtpraca: centrala AFG-2004

Napiecie zasilania: 19,2 + 28,8VDC

Temperatura pracy: -10°C + +55°C

Temperatura magazynowania: | -25°C = +100°C

Wymiary obudowy: 53,5 x 53,5 x 42 mm, natynkowa
Masa przycisku: 0,1kg

Kolor przycisku: biaty RAL9003, tworzywo
Stopien ochrony obudowy: IP 20
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PRZYCISK PRZEWIETRZANIA PP-22

4. PLYTA MONTAZOWA PP-22

5. LISTWA ZACISKOWA

Na ptycie drukowanej przycisku umieszczona zostata listwa zaciskowa umozliwiajgca podtaczenie:

Tablica nr 1. Opis ztgcza

Oznaczenie na ,
) Przewad
faczowce

zasilanie +24VDC 1
zamykanie 2
otwieranie 3 3x2x0,5
masa 4
LED , otwarcie” 5

6. SCHEMAT PODLACZEN PRZYCISKU
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Rysunek 1. Schemat potaczen przycisku PP-22 do centralki AFG-2004
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KARTA GWARANCYJNA i WARUNKI GWARANCII
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