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A. WPROWADZENIE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

HEPHAIS 128 jest centralą detekcji pożaru oraz detekcji gazów, współpracującą z adresowalnymi 
detektorami z adresacją elektroniczną - mikroprocesorową. 
 
System oparty o tę centralę składa się zazwyczaj z następujących części: 

 «MB128» karty pętli/linii adresowalnych (2 pętle lub 4 linie dozorowe), 

 adresowalnych czujek, 

 ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROPów), 

 interfejsów alarmów technicznych (modułów wejść-wyjść). 
 
HEPHAIS 128 jest centralą zaprojektowana, aby spełniać normy EN54-2 i EN54-4. 
 
HEPHAIS 128 może obsługiwać maksymalnie: 
 

- 128 elementów (punktów) podłączonych do 2 pętli lub 4 linii adresowalnych. 
- 99 logicznych stref dozorowych 
- 99 komend aktywacyjnych (wejść/wyjść sterowniczych) 
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2. PODSUMOWANIE 

2.1. OPIS OGÓLNY 

Centrala HEPHAIS 128 składa się z dwóch części głównych: 
 

Podzespoły HEPHAIS 128 Komentarz 

 

obudowa 1 Zawiera transformator i zasilacz 

płyta MA128 1 Płyta regulacyjna zasilacza 

płyta MB128 1 Czołowa płyta obsługi – panel obsługi 

akumulatory 12V/7Ah 2 Rezerwowe źródło zasilania (nie dostarczane przez 
producenta) 

Karty R7P2 lub R12P2 0 do 1 Opcjonalne karty (7 lub 12 przekaźników) 

 

2.2. BUDOWA WEWNĘTRZNA 

 

Strefa podłączenia

"R7P2" lub "R12P2"

karty

Akumulatory

 12V/7Ah

Akumulatory

 12V/7Ah

M
A

1
2
8

FMC1

Płyta "MB128"

 

Kwadraty kropkowaną linią oznaczają elementy opcjonalne 



 
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 

HEPHAIS 128 

Dokument : PM HEPHAIS 128 

Index : D 

Data : 01/02/2012 

Strona : 7/97 

 

 www.volta.com.pl 

2.3. OGÓLNY SCHEMAT SYSTEMU 

 

MB128

central unit
power supply management

7 or 12 programmable relays (NO/NC)

2 programmable
inputs

protected 24Vdc output (1)

2 x RS232 link

1 x RS485
link

2 loops or 4 open lines

Secondary
source

2 x 12V/7Ah

MA128
primary
regulator

230V - 50/60Hz

(1) : the sum of  the currents coming from 
these lines must not exceed 1A.
(2) : possibility to derive 2 lines with 2 
Reol =8,2kohm

1 fault relay(NO/NC)

HEPHAIS 128OPTIONAL PART

R12P2 link

b
a

tt
e
ry

 1

M
A

1
2

8
 lin

k

1 fire alarm relay (NO/NC)

1 or 2 monitored sounders line (1) (2)

R7P2 - R12P2

0 to 1 board

 
 

2.4. FUNKCJE DODATKOWE 

2.4.1 Opcje odnoszące się do EN54-2 

Opcje odnoszące się do EN54-2 to: 

 potwierdzenie alarmu pożarowego (wstępnego), zgodnie z §.7.12; 

 uszkodzenie punktu, zgodnie z §.8.3; 

 całkowita utrata zasilania, zgodnie z §.8.4; 

 blokada punktu, zgodnie z §.9.5; 

 stan testu, zgodnie z §.10; 

 zarządzanie linią sygnalizatorów akustycznych. 

2.4.2. Inne opcje 

 

 Dla modułu MB128: 
• 1 wyjście zasilające 24VDC, 
• 2 programowalne wejścia, 
• 2 porty RS232 dla drukarki, programowanie centrali, FMC1 (obsługa ALPHA RNA, ALPHA RE), 
• 1 port RS485 dla bezpośredniego łącza i obsługi ALPHA RE, 

 Dla modułu FMC1: 
• 1 port komunikacyjny RS485 (dla obsługi ALPHA RNA lub ALPHA RE) 

 Dla kart R7P2 lub R12P2, odpowiednio: 
• 7 lub 12 programowalnych wyjść przekaźnikowych. 

7 lub 12 programowalnych przekaźników (NO/NC) 

1 lub 2 nadzorowane 
 linie sygnalizatorów (1) (2) 

1 przekaźnik alarmu (NO/NC) 

1 przekaźnik uszk. (NO/NC) 

Zarządzanie zasilaniem centrali 

Rezerwowe 
 źródło 
zasilania 

A
k
u

m
u

la
to

r 

1
 

podstawowy 
regulator 

0 do 1 kart 

port R12P2  

1 wyjście 24Vdc  

CZĘŚĆ OPCJONALNA 

2 programowalne 
 wejścia 

2 porty RS232 

1 port RS485  
(1): suma prądów z tych linii nie może 
przekroczyć 1A 
(2): możliwość uzyskania 2 linii z 2 
Reol – 8,2 kOhm 

 

2 pętle lub 4 linie adresowalne 
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B. SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1. OGÓLNIE 

Charakterystyka pracy 
Maksymalna ilość 
zarządzanych elementów 

 99 stref dozorowych, 

 128 punktów adresowych rozdystrybuowanych na 2 pętlach lub 
(opcjonalnie) 4 liniach adresowalnych (maksymalnie 32 punkty 
dla każdej linii adresowalnej). Nie jest możliwe używanie 
jednocześnie pętli i linii adresowalnych, 

 99 komend aktywacyjnych (sterowanie wyjściami centrali i w 
modułach sygnalizatorami itd.), 

 1 (lub 2) linia sygnalizatorów konwencjonalnych. 

Mechaniczna charakterystyka obudowy centrali 
Wymiary (mm) Szerokość: 370 - wysokość: 300 – głębokość: 118 

Waga 3kg bez baterii 

Materiał  Plastik ABS 5V 

Kolor Szary – RAL 7035 

Współczynnik ochrony IP31 

Charakterystyka źródła zasilania elektrycznego 
Podstawowe źródło zasilania Sieć elektryczna 230V (-15%; +10%) / 50Hz lub 60Hz. 

Maksymalny pobór prądu: 1A 
Bezpiecznik 1A (ochrona bezpiecznikiem na płycie MA128) 
Transformator 

 230/30 VAC 
 Moc: 70VA 
 Wymiary: śr. wew. = 35mm, śr. zew. = 85mm, wys. = 30mm 

Rezerwowe źródło zasilania  2 akumulatory ołowiowe połączone szeregowo 12V/7,2Ah. 
Okres niezależnego działanie: 24 godziny w trybie uśpienia i 30 
minut w stanie alarmu. 

Końcowe napięcie rozładowania: 22,5V  0,3V. 
Maksymalny pobór prądu: 1,2A 

Źródło zasilania na wypadek 
awarii (centrala odłączona) 

Funkcję tę pełni rezerwowe źródło zasilania. 
Min okres niezależnego działania sygnalizacji (centrala pozbawiona 
zasilania): 1h 

Niezależne działania zegara Zapasowe źródło zasilania: Super cap 5V, 1F 
Okres niezależnego działania: > 7 dni 

Archiwizacja danych Dane są przechowywane w stałej pamięci Eeprom. 

Uwaga Istnieje ryzyko uszkodzeń w przypadku odwrócenia polaryzacji 
akumulatorów (2 x 12V/7Ah) 

Charakterystyka źródła zasilania 
Ładowarka rezerwowego 
źródła zasilania 

Napięcie końca ładowania :28V  0,3V przy +20°C z kompensacją 
temperatury o 3mV ogniwo/°C dla zakresu temperatury +50°C do -
10°C. 
Maksymalne natężenie prądu na wyjściu: 0,4A. 
Tętnienie napięcia: < 0,25VAC. 
Charakterystyka ładowania utrzymuje się dla całego zakresu 
temperatury pracy akumulatorów. 

Główne zasilanie wewnętrzne Napięcie wyjściowe: 28V  0,3V dla zakresu temperatury 
+50°C do -10°C. 
Maksymalny dostępne natężenie prądu: 1.2A. 
Tętnienie napięcia : < 0,25VAC. 

Charakterystyka środowiskowa 
W trakcie pracy Od -10°C do +50°C. 

Dopuszczalna względna wilgotność:  93%rh bez kondensacji. 

Przy składowaniu Od +10°C do +50°C. 

Dopuszczalna względna wilgotność:  80%rh bez kondensacji. 

Inna charakterystyka 
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Użyte elementy Są zgodne z wymaganiami klasy 3K5 z CEI 721-3-3. 

Ładowarka i źródło zasilania Są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa normy CEI950. 



 
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 

HEPHAIS 128 

Dokument : PM HEPHAIS 128 

Index : D 

Data : 01/02/2012 

Strona : 10/97 

 

 www.volta.com.pl 

2. WYZNACZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW 

2.1. REZERWOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA 

 
Badanie to wykonuje się dla najmniej dogodnej konfiguracji pod względem pojemności akumulatorów. 
Okres niezależnego działania szacuje się dla 24 godzin w stanie uśpienia i 30 minut w stanie alarmu 
pożarowego. 
 

Element Rodzaj Maksymalna  Pobór w A przy 24V 
  ilość dla 1 urz. całkowity 
Moduł MB128 (a) podstawowy 1 0,110 0,110 

Wyjście 24V podstawowy 1 0,100 0,100 

Moduł FMC1 + 1 Alpha 
Rna/Alpha RE 

podstawowy 1 0,050 0,050 

Linia sygnalizatorów podstawowy 1 0,000 0,000 

Karta przekaźników R12P2 opcjonalny 1 0,005 0,005 

Maksymalny pobór w stanie uśpienia 0,255 
(a): To badanie poboru ogranicza się do modułu oraz urządzenia detekcji w stanie uśpienia. 

 

Element Maksymalna Pobór w A przy 24V 
 ilość dla 1 urz. całkowity 
Moduł MB128 (a) 1 0,140 0,140 

Wyjście 24V 1 0,350 0,350 

Moduł FMC1 + 1 Alpha Rna/Alpha RE 1 0,050 0,050 

Linia sygnalizatorów 1 0,600 0,600 

Programowalne przekaźniki 2 0,010 0,020 

Karta przekaźników R12P2 12 0,010 0,120 

Maksymalny pobór w stanie alarmu 1,280 
(a): To badanie poboru uwzględnia stan alarmu, sygnalizację alarmu, punkty alarmowe, przekaźnik alarmowy i dodatkowy. 

 

Element Czas (h) Pobór (A) Pojemność (Ah) 
Pojemność dla stanu uśpienia 
(b) 

24 0,255 6,12 

Pojemność dla stanu alarmu 0,5 (30min) 1,28 0,64 

Minimalna pojemność wykazywana przez akumulator 6.76 

 
Rezerwa: (7-6,76)/7 = 0,034 → 3,4%. 
 
 
Uwaga: Odnośnie ładowania akumulatorów: 
 

Napięcie ładowania akumulatorów musi brać pod uwagę temperaturę wyznaczaną poprzez zdalny 
czujnik umieszczony na jednym z akumulatorów. 
Czujnik temperatury podłączony do źródła zasilania (MA128) na płycie, musi być przytwierdzony do 
jednego z akumulatorów przy pomocy taśmy klejącej. 
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3. PUNKTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DETEKCJI POŻARU 

3.1. TRYBY REAKCJI NA STAN ALARMU 

Oczywiście stan alarmu pożarowego może zostać aktywowany w tradycyjny sposób: punkt detekcji w 
stanie alarmu (automatyczne czujki, przyciski ROP lub moduł wejść) przesyła informacje do centrali 
detekcji pożarowej i przełącza instalację w tryb alarmu pożarowego zgodnie z EN54-2. Aby zaspokoić 
potrzeby bardzo różnych zastosowań (parking samochodowy, obiekt przemysłowy...), HEPHAIS 128 
jest wyposażona w poniższe funkcjonalności. 
            
Uwaga: Zabronione jest stosowanie trybów reakcji na stan alarmu w przypadku stref 
wyposażonych w przyciski ROP. 
 

3.1.1. Potwierdzenie alarmu pożarowego (alarm wstępny) 

Ten tryb charakteryzują: 

 Pole zastosowania: ta reguła działania stosuje się dla grup automatycznej detekcji 
zdefiniowanych poprzez zgrywanie danych. 

 Reguła działania: czujka grupy automatycznej detekcji przesyła informacje o alarmie 
pożarowym, który jest sygnalizowany jako alarm wstępny; następnie, jeśli inna czujka tej samej 
grupy automatycznej detekcji prześle informacje o alarmie pożarowym, system detekcji 
pożarowej zasygnalizuje stan alarmu pożarowego. 

            
Uwaga: Zabronione jest stosowanie trybu reakcji na stan alarmu opisanego poniżej (§.3.1.2) dla 
grup automatycznej detekcji zgłoszonych w stanie alarmu wstępnego (§.3.1.1). 
 

3.1.2. Tryb Dzień/Noc  

Ten tryb charakteryzują: 

 Pole zastosowania: ta reguła działania aktywowana jest poprzez zgranie danych i stosuje się ją 
dla wszystkich grup automatycznej detekcji, które nie zostały skonfigurowane w stanie alarmu 
wstępnego (opis powyżej).  

 Reguła działania: w trakcie zgranego okresu dziennego punkt z grupy automatycznej detekcji 
wykrywa alarm, który rozpoczyna 30-sekundowy okres opóźnienia:  

 Jeśli w czasie okresu opóźnienia ten sam punkt lub inny punkt z tej samej grupy 
wykryje alarm, system detekcji pożarowej przełącza się w trym alarmu pod koniec tych 30 
sekund;  

 Jeśli nie nastąpi potwierdzenie pierwszego wykrycia w trakcie okresu opóźnienia 
przez żadne zdarzenie, proces reakcji jest automatycznie inicjalizowany od nowa.  

Dla każdej grupy objętej tą reakcją możliwe jest pominięcie lub spauzowanie tego automatycznego 
trybu poprzez naciśnięcie przycisku Dzień/Noc lub wybór odpowiedniej opcji menu. 
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3.2. ODNOŚNIE MIESZANIA PUNKTÓW DETEKCJI 

3.2.1. Główne linie detekcji 

Zasady ogólne 
Maksymalna ilość punktów obsługiwanych przez główną linię adresowalną i jej ewentualne linie podrzędne nie powinna 
przekraczać 32. 
Maksymalna ilość punktów obsługiwanych przez pętlę główną i jej ewentualne linie podrzędne nie powinna przekraczać 
128; a ponadto, pojedyncza anomalia na pętli detekcji nie powinna spowodować utraty więcej niż 32 punktów. Ten 
ostatni parametr pociąga za sobą wymóg stosowania izolatorów zwarć (a).  

Mieszanie jest możliwe o ile całkowita waga całego zbioru punktów tej samej linii (Wt = (n x Woa) +...+ (m x Wmcp) +...) jest 
niższa od wagi obsługi danej linii i należy tu wziąć pod uwagę system równowartości pozwalający na zastosowanie 
odpowiedniej wagi (1 urządzenie = 1u) dla każdego rodzaju punktu zdefiniowanego poniżej. 
Dopuszczalna waga dla każdej linii adresowalnej 180 u 
Dopuszczalna waga dla zbioru wszystkich pętli 720 u 

Rodzaj Symbol Oznaczenie Waga  Rodzaj Symbol Oznaczenie Waga 
DI OA05 Woa 5,6u  ROP DMA05, 

DMA05R, 
BA95, BA95S, 
DM95 

Wdm 5,6u 

 MA05 Wma 5,6u  AT AT95 Wat95 5,6u 

 TA05 Wta 5,6u   ATC95 
ETC05 
ET4C05 

Watc95 
Wetc05 
Wet4c05 

5,6u 
5,6u 
22,5u 

 IR95 Wir 5,6u  AC (b) MAY1 
MBA95 

WMAY1 
Wmba 

- 

 DLFB-I Wdlf 30u   MAY1EX, 
MBA95ex 

WMAY1 
Wmba95 

- 

 LASER 4 Whart 22,5u (uwaga 1)  AT FM2IO Wfm2io 12u 

 DFA05 Wdfa 22,5u (uwaga 1)   FM4I Wfm4i 20u 

 GDxxx (c) (d) Wgd 11,2u   FM4IO Wfm4io 20u 

 Sound05 
AVSA05 

Wsound05 
Wavsa 

Patrz:  
tabela poniżej 

  ATG95 Watg95 12u 

         

         

(a): Izolator może być realizowany przez ICC05 (opcja dla podstawy S05), DMA05, DMA05R lub DM95. Izolator nie liczy się 

jako punkt i nie zajmuje adresu.  
(b): Takie urządzenia pośredniczące zajmują adres, ale nie liczą się jako punkty, liczą się jedynie te punkty, które są 

podłączone do linii podrzędnej. Obsługa tych urządzeń wymaga zewnętrznego źródła zasilania 24V. 
(c): Każda czujka gazu GDxxx posiada kolejny podwójny adres. 
(d): W przypadku, gdy co najmniej jedna czujka GDxxx znajduje się na pętli, długość pętli ograniczona jest do 1Km. Uwaga: 

czujki gazu wymagają zewnętrznego źródła zasilania. 

Przykład 
Weźmy pętlę z 25 x OA05, 4 x TA05 i 14 x DLFB ; oznacza to razem 43 punktów (minimum 1 izolator) : 

 Wt = 25Woa + 4Wta + 14Wdlf => Wt = 25(5,6u) + 4(5,6u)+ 14(30u) => Wt = 140u + 22,4u + 420u => Wt = 580,4u 

 Wt < 720u = prawidłowo. 

 

 

Tabela SOUND05: 

Warunek stosowania : 
Sound05 można używać jedynie na pętli (nie na zwykłej linii) i bez 

AVSA05 

Maksymalna ilość Sound05  o wysokim 
poziomie dźwięku* 

Maks. ilość adresów** 
Maks. długość / Średnica kabla 

lub Rmax kabla 

6 

128  

1,5km / 1,5² 

lub Rmax kabla = 34,5 
Maks. odległość / Średnica kabla 

Maksymalna ilość Sound05 o średnim 
poziomie dźwięku* 

8 

Maksymalna ilość Sound05 o niskim 
poziomie dźwięku* 

14 
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*Można wybrać poziom głośności dźwięku sygnalizatora (Sound05) z 3 dostępnych (wysoki, średni, niski) przy 
użyciu przełączników. 
**SOUND05 = 0 adresów;  
Sygnalizator podstawowy (Sound05) instaluje się na podstawie czujki, czujka ta zajmuje jeden adres. 

 

Tabela AVSA05: 

Warunek stosowania : AVSA05 można używać jedynie na pętli (nie na zwykłej linii) i bez Sound05 

Maksymalna ilość AVSA05  Maks. ilość adresów 
Maks. długość / Średnica kabla lub 

Rmax kabla 

4 128 

1,5km / 1,5² 

lub Rmax kabla = 34,5 
Maks. odległość / Średnica kabla 

 

 3.2.2. Linie podrzędne zbudowane z urządzeń pośredniczących (wyposażone w zewnętrze 
źródła zasilania) 

Dopuszczalna waga dla linii podrzędnej MAY1 i MBA95 30 u 

Symbol Oznaczenie Waga  
OC05 Wo 0,9u 

TSC05, TRC05 Wv 2u 

Dopuszczalna waga dla linii podrzędnej MAY1EX i MBA95ex 30 u 

Symbol Oznaczenie Waga  Symbol Oznaczenie Waga 
VOEX Woex 5u  VIREX Wirx 5u 

VTEX Wtex 3u     

 

3.3. TABELA OZNACZEŃ URZĄDZEŃ W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. 

Poniżej widnieje tabela z listą potencjalnych urządzeń w oprogramowaniu TeleHephis 128 oraz 
odpowiednimi symbolami i odnośnikami dla tych urządzeń w katalogu produktów:  
 

 

 
 

 

Lista w odniesieniu do TeleHephais Lista  symboli i odnośników w katalogu 

Interaktywna optyczna OA05 

Interaktywna ciepła TA05 

Interaktywna wielosensorowa MA05 

Przycisk ROP BA95, DM95, DMA05 

Przycisk ROP z przekaźnikiem DMA05R 
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Interaktywna promieniowa DLFBe I 

Dymu promieniowa DLF (czujka promieniowa z serii 95) 

Moduł konwencjonalny MAY1,MAY1ex, MBA95, MBA95ex 

Moduł wejść AT95, GDxxx 

Moduł wejść/wyjść ATC95,ETCO05, ET4CO05 (x4) 

Płomienia IR95 

Jonizacyjna Czujka joniczna (dla dawnej zasięgowej) 

Próbkowania powietrza CMF (dawna czujka aspiracyjna zasięgowa) 

Interaktywna podwójna optyczna wielosensorowa - 

Próbkowania powietrza Lokalizacji pożaru TP2S 

Moduł 4-20 wejść - 

Statyczna ciepła TA05 (tryb statyczny) 

Łączona MA05 (technologia łączona logicznego LUB) 

Adresowalny sygnalizator akustyczny AVSA05 

 

3.4.  WSPÓŁDZIAŁANIE Z URZĄDZENIAMI, KABLE I DŁUGOŚĆ 

 

Arkusz urządzeń Centrala Powiązane urządzenia 

 

Symbol HEPHAIS 128 OA05 TA05 MA05 IR95 LASER 4 

Symbol podstawy  S05 z/bez ICC05 S95 - 

Symbol płyty/modułu MB128      

Rodzaj linii główna      

Koniec linii -      

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
      

Uśpienia  32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 8 lub 32 

Alarmu (b)  32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 8 lub 32 

Uszkodzenia  32 lub 128 - 32 lub 128 - 8 lub 32 

Dane kabla:   

Rodzaj  1 para lub 2 pary 8/10 ekranowany 

Maks. długość (a)  800m (linia adresowalna) lub 1600m (pętla) (c i d) 

Impedancja zastępcza 

(a) 
 56 lub 112 

Dodatkowe urządzenia       

Rodzaj  IND05 ATC95 

 

Symbol HEPHAIS 128 DLFB 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu MB128  

Rodzaj linii główna  

Koniec linii -  

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
  

Uśpienia  6 lub 24 

Alarmu (b)  6 lub 24 

Uszkodzenia  6 lub 24 

Dane kabla:   

Rodzaj  1 para lub 2 pary 8/10 ekranowany 

Maks. długość (a)  800m lub 1600m (c) 

Impedancja zastępcza 

(a) 
 56 lub 112 

Dodatkowe urządzenia   

Rodzaj   

(a): Podano charakterystykę dla linii adresowalnej i dla pętli. 
(b): W stanie alarmu palą się co najmniej 2 diody LED punktów i 2 zdalne wskaźniki. 

(c):  Przy min.1 ISO95, 1 DMA05, 1 DMA05R, 1 DM95 lub 1 ICC05 dla każdego z 32 punktów na pętli; ISO95 nie jest uznawany za punkt. 

(d): Zewnętrze źródło zasilania wymagane jest dla produktu LASER 4, łącze wykonane za pomocą 2x1,5² minimum musi dostarczać napięcie 

 18V do czujki znajdującej się najdalej od zewnętrznego źródła zasilania (maksymalny pobór prądu czujki to 0,4A, zaś okres niezależnego 

działania akumulatorów szacuje się na 12h10min.)  
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Arkusz urządzeń Centrala Powiązane urządzenia 

 

Symbol HEPHAIS 128 

ISO95 

BA95, 

DMA05, 

DMA05R 

DM95 AT95 ATC95 FM2IO FM4I FM4IO 

Symbol podstawy      

Symbol płyty/modułu MB128         

Rodzaj linii główna         

Koniec linii -         

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
         

Uśpienia  0 lub 127 32 lub 128 0 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 

Alarmu (b)  - 32 lub 128 0 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 

Uszkodzenia  - - - 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 32 lub 128 

Dane kabla:          

Rodzaj  1 para lub 2 pary 8/10 ekranowany 

Maks. długość (a)  800m lub 1600m (c) 

Impedancja zastępcza 

(a) 
 56 lub 112 

Dodatkowe urządzenia          

Rodzaj  - - - - - - - - 

 

(a): Podano charakterystykę dla linii adresowalnej i dla pętli. 

(b): W stanie alarmu palą się co najmniej 2 diody LED punktów i 2 zdalne wskaźniki. 
(c):  Przy min.1 ISO95, 1 DMA05, 1 DMA05R, 1 DM95 lub 1 ICC05 dla każdego z 32 punktów na pętli; ISO95 nie jest uznawany za punkt. 

 

 

Symbol HEPHAIS 128 GDxxx 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu MB128  

Rodzaj linii główna  

Koniec linii -  

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
  

Uśpienia  16 lub 64 

Alarmu (b)  16 lub 64 

Uszkodzenia  16 lub 64 

Dane kabla:   

Rodzaj  1 para lub 2 pary 8/10 ekranowany 

Maks. długość (a)  800m lub 1600m (c) i 400m (zasilanie) 

Impedancja zastępcza 

(a) 
 56 lub 112 i 28 (zasilanie) 

Dodatkowe urządzenia   

Rodzaj   
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Arkusz urządzeń Centrala Powiązane urządzenia 

 

Symbol HEPHAIS 128 MAY1 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu MB128 

 Rodzaj linii główna 

Koniec linii - 

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
  

Uśpienia  32 lub 128 MAY1 maks. z E.P.S (e) (24V-2A)  

Alarmu (b)  32 lub 128 MAY1 maks. z E.P.S (e) (24V-2A) 

Uszkodzenia  32 lub 128 MAY1 maks. z E.P.S (e) (24V-2A) 

Dane kabla:   

Rodzaj  2 x 1 para 8/10 ekranowany (linia i zasilanie) 

Maks. długość (a)  800m lub 1600m (c) i 400m (zasilanie) 

Impedancja zastępcza (a)  56 lub 112 (c) i 28 (zasilanie) 

Dodatkowe urządzenia   

Rodzaj  IND05 

 

Symbol MAY1 OC05 TRC05 TSC05      

Symbol podstawy  S05      

Symbol płyty/modułu MAY1         

Rodzaj linii podrzędna         

Koniec linii 
3,9K 1/4W 

5% 
        

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
         

Uśpienia  32 15 15      

Alarmu (b)  2 2 2      

Uszkodzenia  1 - -      

Dane kabla:    

Rodzaj  1 para lub 2 pary 8/10 ekranowany  

Maks. długość (a)  800m (podrzędna linia adresowalna)  

Impedancja zastępcza (a)  56 (podrzędna linia adresowalna)  

Dodatkowe urządzenia          

Rodzaj  IND05  

(a): Podano charakterystykę dla linii adresowalnej i dla pętli. 

(b): W stanie alarmu palą się co najmniej 2 diody LED punktów i 2 zdalne wskaźniki. 

(c):  Przy min.1 ISO95, 1 DMA05, 1 DMA05R, 1 DM95 lub 1 ICC05 dla każdego z 32 punktów na pętli; ISO95 nie jest uznawany za punkt. 
(d): 32 punkty maksimum rozdystrybuowane na każdej linii podrzędnej – MAY1 jest punktem. 

(e) EPS: Zewnętrzne źródło zasilania. 
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Arkusz urządzeń Centrala Powiązane urządzenia 

 

Symbol HEPHAIS 128 MAY1EX 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu MB128 

 Rodzaj linii główna 

Koniec linii - 

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
  

Uśpienia  32 lub 128 MAY1EX maks. każdy E.P.S (24V-2A) 

Alarmu (b)  32 lub 128 MAY1EX maks. każdy E.P.S (24V-2A) 

Uszkodzenia  32 lub 128 MAY1EX maks. każdy E.P.S (24V-2A) 

Dane kabla:   

Rodzaj  2 x 1 para 8/10 ekranowany (linia i zasilanie) 

Maks. długość (a)  800m lub 1600m (c) i 400m (zasilanie) 

Impedancja zastępcza (a)  56 lub 112 (c) i 28 (zasilanie) 

Dodatkowe urządzenia   

Rodzaj  bariera 9001/01-280-110-10 IND05 

 

Symbol MAY1EX VOEX VTEX VIREX     

Symbol podstawy  S95EX    

Symbol płyty/modułu MAY1EX        

Rodzaj linii podrzędna        

Koniec linii 3,9K 1/4W 5%        

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
        

Uśpienia  6 10 6     

Alarmu (b)  1 1 1     

Uszkodzenia  1 1 1     

Dane kabla:         

Rodzaj  1 para lub 2 pary 8/10 ekranowany    

Maks. długość (a)  800m (podrzędna linia adresowalna)    

Impedancja zastępcza (a)  56 (podrzędna linia adresowalna)    

Dodatkowe urządzenia         

Rodzaj  - - -     

(a): Podano charakterystykę dla linii adresowalnej i dla pętli. 

(b): W stanie alarmu palą się co najmniej 2 diody LED punktów i 2 zdalne wskaźniki. 

(c):  Przy min.1 ISO95, 1 DMA05, 1 DMA05R, 1 DM95 lub 1 ICC05 dla każdego z 32 punktów na pętli; ISO95 nie jest uznawany za punkt. 
(d): 32 punkty maksimum rozdystrybuowane na każdej linii podrzędnej – MAY1EX jest punktem. 

(e) EPS: Zewnętrzne źródło zasilania. 
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Arkusz urządzeń Centrala Powiązane urządzenia 

 

Symbol HEPHAIS 128 TR-SDI ALPHA Rna/Alpha RE 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu  MB128 i/lub (R7P2 lub R12P2) FMC1 

Rodzaj linii  Przekaźniki RS485 

Koniec linii  - - 

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
   

Uśpienia  1 dla 2 przekaźników 16 

Alarmu (b)  1 dla 2 przekaźników 16 

Uszkodzenia  1 dla 2 przekaźników 16 

Dane kabla:     

Rodzaj  3 pary 8/10 ekranowany 1 para 8/10 ekranowany do dialogu.  

Maks. długość (a)  800m 
700m pomiędzy FMC1–ALPHA Rna/Alpha 

RE i pomiędzy 2 ALPHA Rna/Alpha RE. 

Impedancja zastępcza (a)  56 49 

Dodatkowe urządzenia      

Rodzaj      

 

Symbol HEPHAIS 128 AVS2000 TR44 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu  MB128 

Rodzaj linii  Sygnalizatory akustyczne 

Koniec linii  3,9K 1/4W 5% dla 1 linii lub 6,8K 1/4W 5% dla 2 linii 

Maksymalna ilość 

elementów (a) w stanie: 
   

Uśpienia  40  20 

Alarmu (b)  40 20 

Uszkodzenia  - - 

Dane kabla:   

Rodzaj  2x1,5² lub 2x2,5²  

Maks. długość (a)  1000m 

Impedancja zastępcza (a)  23 

Dodatkowe urządzenia    

Rodzaj    
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Arkusz urządzeń Centrala Powiązane urządzenia 

 

Symbol HEPHAIS 128 SEV 

Symbol podstawy  - 

Symbol płyty/modułu  MB128 

Rodzaj linii  Transmisja dźwięku 

Koniec linii 
 3,9K 1/4W 5% dla 1 linii lub 

6,8K 1/4W 5% dla 2 linii 

Maksymalna ilość 

elementów (a) w 

stanie: 

  

Uśpienia  1  

Alarmu (b)  1  

Uszkodzenia  1  

Dane kabla:   

Rodzaj  2x1,5² lub 2x2,5²  

Maks. długość (a)  1000m 

Impedancja zastępcza 

(a) 
 23 

Dodatkowe 

urządzenia 
  

Rodzaj   
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C. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POD-SYSTEMÓW 

1. MODUŁ MB128 

Charakterystyka pracy 
Funkcja Moduł ten zarządza : 

 Sterowaniem i sygnalizacją systemu detekcji pożarowej, 

 Interfejsem między użytkownikiem i systemem oraz 

 Przechowywaniem danych lokalizacji. 

Połączenia Podstawowe połączenia obejmują : 

 Główne zasilanie (łącze MA128), 

 Rezerwowe źródło zasilania (Bat+ i Bat-) oraz 

 Moduł FMC1 (J6 i J8). 
Opcjonalnie połączenie z : 

 Kartą R7P2 lub R12P2 (J5). 

Charakterystyka elektryczna :  
- Napięcie zasilające 22V to 28,5V. 
- Maksymalny pobór jedynie na 
rezerwowym źródle zasilania 

0,54A przy 24V w stanie alarmu (2 przekaźniki w tym stanie, wyjście 24V z 
maksymalnym ładunkiem oraz moduł FMC1 połączony z 1 Alpha Rna). 

 
Moduł MB128 

 

Sygnalizacja diod LED 
Normalna praca 
Uszkodzenie zasilania 
(awaria sieci el. i/lub akumulatora) 

Zielona dioda stałe zapalona 
Żółta dioda stale zapalona 

Alarm 
Alarm wstępny 
Uszkodzenie 
Odłączenie 
Test 

Czerwona dioda stale zapalona 
Czerwona dioda stale zapalona 
Żółta dioda stale zapalona  
Żółta dioda stale zapalona  
Żółta dioda stale zapalona 

Uszkodzenie systemowe 
(awaria systemu i centrala odłączona) 

Żółta dioda stale zapalona lub mruga 

Dzień Żółta dioda stale zapalona 

Aktywne 
Uszkodzenie/odłączenie 

Czerwona dioda stale zapalona lub mruga 
Czerwona dioda stale zapalona lub mruga 

Zdarzenia i stan w menu 4 x 20 alfanumerycznych znaków na ekranie 

 

Sygnalizacja akustyczna 
Alarm lub alarm wstępny 
Uszkodzenie 
Centrala odłączona 
Użycie klawisza 

Dźwięk przerywany (sygnał priorytetowy) 
Dźwięk ciągły 
Dźwięk ciągły 
Krótki dźwięk monotoniczny « beep » 
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Komendy 
Poziom 1 Uciszenie brzęczyka za pomocą odpowiedniego klawisza. 

Test  diod LED za pomocą odpowiedniego klawisza. 
Nawigacja po menu za pomocą klawiatury alfanumerycznej z 12 klawiszami i 2 
klawiszami strzałek. W ten sposób autoryzuje się także dialog między 
użytkownikiem i systemem (pytanie-odpowiedź). 

Poziom 1 - Poziom 2 3-cyfrowy kod wstukiwany z klawiatury. (domyślny kod dla poziomu 2: 123) 

Poziom 2 Reset za pomocą odpowiedniego klawisza. 
Funkcje zarządzania połączone z systemem detekcji pożarowej (z menu) : reset, 
odłącz/załącz grupę/punkt, włącz/wyłącz test grupy/centrali, itd. 

Poziom 2 - Poziom 3 3-cyfrowy kod wstukiwany z klawiatury. (domyślny kod dla poziomu 3: 456) 

Poziom 3 Funkcje startowe lub konserwacyjne połączone z systemem detekcji pożaru (z 
menu) : odłącz/załącz zasięg punktu, itd. 

 
 

Łącza zewnętrzne 
Łącze drukarki lub łącze FMC1 
lub łącze do zgrywania danych 
lokalizacji 

Ilość : 2. 
Rodzaj: łącze szeregowe RS232, 9600Baudów, bez bitu parzystości, z 1 bitem 

startu, 8 bitami danych, 1 bitem stopu. 
Funkcja: pozwala na podłączenie drukarki szeregowej lub (w zamian) modułu 

FMC1 lub (w zamian) złącza do zgrywania danych lokalizacji. 
Łączówka: J7 lub J6 

Port szeregowy RS485 Ilość : 1. 
Rodzaj: Łącze szeregowe RS485. 
Funkcja: Jedynie dla bezpośredniego połączenia z panelem wyniesionym Alpha 

RE. 
9600 bitów/s, bez bitu parzystości, 1 bit startu, 8 bit ów danych, 1 bit stopu. 
Łączówka: J7.4 

Wyjście « 24V » Ilość : 1. 
Rodzaj: nadzorowane wyjście 24V (21V do 27V). 
Funkcja: dostarcza zasilanie. 
Ochrona: bezpiecznik 400mA. 
Dostępne Imax.: 0,4A w stanie alarmu i 0,2A w innych stanach. 
Łączówka: J8 
Pobory poniżej 24V : 

 1 panel wyniesiony Alpha Rna  : 0,15A, 

 1 moduł MAY1 lub MAY1EX: 0,2A. 

Programowalne wejścia 
« IN1 » i « IN2 » 

Ilość: 2. 
Rodzaj: linia normalnie otwarta lub normalnie zamknięta, nie nadzorowana. 
Funkcja: sygnalizacja zdarzenia połączonego z bezpieczeństwem pożarowym 

(na przykład awarii sieci elektrycznej spowodowanej przez zewnętrzny zasilacz). 
Łączówka: J8 
Cechy szczególne: 

 Programowanie za pomocą zgrywania danych 

Główne linie detekcji 
« LOOP 1 – LINE 1 – LINE 2 » i 
« LOOP 2 – LINE 3 – LINE 4 » 

Ilość: 2 główne pętle lub (w zamian) 4 główne linie adresowalne. 
Rodzaj: obwód detekcji pożarowej. 
Funkcja: zasila punkty detekcji pożarowej i raportuje o ich stanie (uśpienia, 

uszkodzenia lub alarmu). 
Dostępne Imax.: 0,2A dla wszystkich linii detekcji. 
Dostarczane napięcie: 19,5V. 
Łączówka: J9 and J10 

Przekaźnika alarmu pożarowego 
« ALARM » 

Ilość : 1. 
Rodzaj: styk NO/NC, bezpotencjałowy. 
Funkcja: zmienia swój stan w stanie alarmu. 
Na Imax.: 1Adc. 
Na Umax.: 30Vdc. 
Łączówka : J11 

Przekaźnik uszkodzenia 
« FAULT » 

Ilość : 1. 
Rodzaj: styk NO/NC, bezpotencjałowy. 
Funkcja: zmienia swój stan w stanie uszkodzenia. 
Na Imax.: 1Adc. 
Na Umax.: 30Vdc. 
Łączówka : J11 
Cechy szczególne: 

 Ten przekaźnik posiada zabezpieczenie pozytywne. 
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Łącza zewnętrzne 
Linia sygnalizatorów 
akustycznych 

Ilość: 1 
Rodzaj: linia nadzorowana, ochrona elektroniczna, aktywacja poprzez 

odwrócenie polaryzacji. 
Funkcja: linia wyjścia sygnalizatorów akustycznych 
Prąd na Imax: =500mA (współdzielone z wyjściem 24V) 

Dostępne jedynie w stanie alarmu 
Napięcie:  

 Nadzorowane=-1 do -2Vdc 

 Aktywacja= nominalnie 24Vdc 
Element końca linii: 56 Ω, 1/4W, 5% rezystor i dioda 1N4007 (EFL-M) 

Możliwe jest użycie 2 lini równolegle z 1 elementem końca linii (EFL-D) 
Łączówka: J12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

 
Schemat łącz MB128 
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2. PŁYTA MB128 

Charakterystyka pracy 
Funkcja Zasila wszystkie urządzenia elektryczne i ładowarkę akumulatora.  
Połączenia Płyta jest połączona z głównym źródłem zasilania, transformatorem i 

modułem MB128. 

Łącza zewnętrzne 
Zasilanie Napięcie wyjściowe: 28V 0,3V. 

Napięcie tętnienia : < 0,25Vcac. 
Maksymalny prąd na wyjściu: 1,2A. 

Ładowarka Napięcie wyjściowe: 28V 0,3V to +20°C. 
Kompensacja ładunku : 

 -3mV na ogniwo powyżej +20°C; +3mV na ogniwo poniżej +20°C   
Napięcie tętnienia : < 0,25Vcac. 
Maksymalny prąd na wyjściu: 0,4A. 

3. FMC1 MODULE 

Charakterystyka pracy 
Funkcja Interfejs RS232/RS485. 
Połączenia J6 (RS232) i J8 (24V) na MB128 
Charakterystyka elektryczna:  
- napięcie pracy 22V do 29V. 
- maksymalny pobór rezerwowego 
źródła zasilania 

15mA przy 24V. 

Charakterystyka mechaniczna 
Wymiary (mm) Długość: 127 - Szerokość: 127 - Wysokość: 61. 

Waga 0,5kg z kablem. 

Kolor Szary – RAL 7035. 

Współczynnik ochrony IP55. 

Łącza zewnętrzne 
Wyjście « RS485 » 
 

Ilość : 1. 
Rodzaj: łącze szeregowe RS232, 9600Baudów, bez bitu parzystości, 

z 1 bitem startu, 8 bitami danych, 1 bitem stopu. 
Funkcja: pozwala na uzyskanie przy użyciu odpowiedniego 

protokołu informacji odnośnie stanów punktów i grup. 
Łączówka: J3. 
Cechy szczególne: 

 Zgrywanie danych lokalizacji wymaga odłączenia tego modułu 

 Zasilane przez zewnętrzny zasilacz 24V lub wyjście 24V centrali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moduł FMC1 
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4. KARTA R7P2 

Charakterystyka pracy 
Funkcja 7 przekaźników (1 moduł maksimum na centralę). 
Połączenia R7P2 powinna być połączona przy pomocy płaskiego kabla (24V, 5V i 

komunikacja IC2) do modułu MB128 (J5). 
Charakterystyka elektryczna:  
- napięcie pracy 22 do 28,5V i 5V0,2V. 
- maksymalny pobór rezerwowego 
źródła zasilania 

5 mA w stanie uśpienia i 10mA podczas pracy 

Łącza zewnętrzne 
Wyjścia « Relay n » 

 

Ilość: 7 (po 1 na przekaźnik). 
Rodzaj: Styki NO lub NC (do wyboru), bezpotencjałowe, z rezystancją lub 

bez (z przełącznikiem). 
Funkcja: pozwala za pomocą zgrania danych na wyniesienie stanu 

punktów/grup/sygnalizacji. 
Na Imax: 0,3A. 
Na Umax: 50V. 
Łączówka: 2 końcówki na przekaźnik. 
Cechy szczególne: 

 Niemożliwe jest używanie jednocześnie R12P2 i R7P2. 

5. KARTA R12P2 

Charakterystyka pracy 
Funkcja 12 przekaźników (1 moduł maksimum na centralę). 
Połączenia R12P2 powinna być połączona przy pomocy płaskiego kabla (24V, 5V i 

komunikacja IC2) do modułu MB128 (J5). 
Charakterystyka elektryczna:  
- napięcie pracy 22 do 28,5V i 5V0,2V. 
- maksymalny pobór rezerwowego 
źródła zasilania 

5 mA w stanie uśpienia i 10mA podczas pracy 

Łącza zewnętrzne 
Wyjścia « Relay n » Ilość: 12 (po 1 na przekaźnik). 

Rodzaj: Styki NO lub NC (do wyboru), bezpotencjałowe, z rezystancją lub 

bez (z przełącznikiem). 
Funkcja: pozwala za pomocą zgrania danych na wyniesienie stanu 

punktów/grup/sygnalizacji. 
Na Imax: 0,3A. 
Na Umax: 50V. 
Łączówka: 2 końcówki na przekaźnik. 
Cechy szczególne: 

 Niemożliwe jest używanie jednocześnie R12P2 i R7P2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta R12P2 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI HEPHAIS 128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GENERALNE ZASADY OBSŁUGI 

1. POZIOMY DOSTĘPU 

 

POZIOM  0 
Ten POZIOM  powiązany jest z bezpośrednim dostępem. Tylko przyciski ROP rozmieszczone w obiekcie 

dostępne są z tego poziomu.   
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 POZIOM  1 
Ten POZIOM  umożliwia dostęp personelowi obsługującemu centralę.  Wszystkie sygnalizatory akustyczne I 
optyczne są dostępne z tego poziomu POZIOM .  

FUNKCJE NA TYM POZIOMIE 
Wycisz sygnalizację 

Test sygnalizacji  

 
 

POZIOM  2 
Ten POZIOM  umożliwia dostęp do funkcji kontrolnych centrali i jest przeznaczony dla przeszkolonego 
personelu obsługi centrali, który jest świadomy konsekwencji dokonywanych zmian. Dostęp do tego poziomu 
wymaga wprowadzenia kodu dostępu na klawiaturze.  

FUNKCJE NA TYM POZIOMIE 
Reset 
Odłącz/Załącz punkt, grupę 
Włącz/Wyłącz test jednego lub grupy punktów/grup 
Zarządzanie trybem dzień/noc 
Aktywacja/dezaktywacja sygnalizacji akustycznej/optycznej 

 
 

POZIOM  3 
Ten poziom jest zarezerwowany dla personelu wykonującego konserwację I serwis systemu z uprawnieniami do 
uruchamiania systemu.    

 

2. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM SYGNALIZACJI POŻARU 

 

STAN CZUWANIA 
To podstawowy i normalny stan instalacji. Świeci się tylko zielona dioda  «NORMALNA PRACA »  

 
 

STAN ALARMU (Uwaga!)  
Ten stan objawia się zaświeceniem czerwonej diody Alarm i przerywanym dźwiękiem sygnalizatora typu 
brzęczek.  

Akcja Czynność do wykonania 
Wyłączenie sygnalizacji akustycznej  Przycisk « Wycisz sygnalizację ». 
Podążaj za instrukcjami na wyświetlaczu Postępuj zgodnie z procedurami alarmowymi dla 

twojego obiektu np. wezwanie Straży Pożarnej itp.  
Po wyeliminowaniu źródła lub przyczyny alarmu 
wykonaj  reset systemu. 

Naciśnij przycisk "Reset" wybierz  dostępu POZIOM  2 
trzycyfrowym kodem zatwierdzając go przyciskiem 

«  ». Ważne jest, aby wyeliminować przyczynę 
alarmu tj. przywrócić stan czuwania detektorom.   
    

 
Uwaga: 
Pewne grupy detekcyjne mogą być wykorzystywane w konkretny sposób dla lepszego dopasowania 
monitorowania pożarowego względem specyfiki obiektu. Dlatego mogą być aktywne specjalne tryby tj.: 

 Alarm wstępny (prealarm)  -  (pożarowy) 

 Tryb Dzień/Noc : aktywujący lub wyłączający prealarm. (pozostaje tylko alarm pożarowy).   
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STAN USZKODZENIA 
Ten stan sygnalizowany jest żółtą diodą I ciągłym dźwiękiem brzęczka. Należy zwrócić uwagę, że ten stan 
może wpływać mniej lub więcej na stan zabezpieczenia pożarowego obiektu.  

AKCJA Czynności do wykonania 
Wyłączenie sygnalizacji akustycznej Naciśnij przycisk « Wycisz sygnalizację ». 
Idź do odpowiedniej grupy dozorowej.  Zidentyfikuj bez wątpliwości przyczynę uszkodzenia I 

upewnij się, że nie jest to wynik sabotażu.  .  
Powiadom serwis Jak najszybciej usuń uszkodzenie lub wezwij serwis.  
Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa Odwołaj się do procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w twoim obiekcie.  

 
 

STAN ODŁĄCZENIA LUB TESTU 
Sygnalizacja wizualna to świecąca się żółta dioda. Brak sygnalizacji akustycznej.  
Stan ten wynika z dobrowolnej czynności będącej wynikiem konserwacji lub serwisowania systemu. 
       

 
 

3. RADY 

Obsługa centrali w większości polega na obsłudze klawiatury i  przycisków oraz poruszania się po menu 
programowym. 
 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo obsługi systemu, centrala przechodzi w stan czuwania jeśli 
wcześniejszym wciśnięciu przycisku minęło więcej niż 30 sekund.   
 
W związku z powyższą funkcją oraz innymi przewidzianymi dla systemów sygnalizacji pożaru zaleca się 
regularne ćwiczenie obsługi I zarządzania systemem, aby w sytuacjach prawdziwych zagrożeń być 
przygotowanym na szybkie działanie.  
             

B. SZCZEGÓŁOWE ZARZĄDZANIE 

Poniższa tabela przedstawia schemat menu obsługi systemu  tj. interfejsu typu maszyna-człowiek 
składającego się z klawiatury i wyświetlacza alfanumerycznego. W celu ułatwienia dostępu do 
poszczególnych funkcji zaleca się zapoznanie się z dwoma odmiennymi widokami:  
 

 Manu ukierunkowane na eksploatację systemu, 

 Manu ukierunkowane na konserwację i serwis systemu.  
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1. MENU 

 
RZĄD 1  RZĄD 2  RZĄD 3 
           

1) L1 Detekcja pożarowa  1) L2 Reset     
    2) L1 Uaktywnij  1) L2 Aktywuj grupę 
        2) L2 Aktywuj punkt 

    3) L1 3 Dezaktywuj  1) L2 Odłącz grupę 

        2) L2 Odłącz punkt 
    4) L1 Włącz tryb testu  1) L2 Test grup 
        2) L2 Test centrali 
    5) L1 Wyłącz tryb testu  1) L2 Koniec testu grupy 
        2) L2 Koniec testu cent. 
    6) L1 Test sygnalizacji     
           

2) L1 Linia sygnalizatorów  1) L2 Sygnaliza. włącz.     
    2) L3 Sygnaliza. wyłącz.     
    3) L3 Aktywuj sygnaliz.     
    4) L2 Odłącz sygnaliza.     
           

3) L1 Stan punktów  1) L1 Punktów a alarmie     
    2) L1 Punktów w al. wst.     
    3) L1 Punktów w uszkodz.     
    4) L1 Punktów odłączony.     
    5) L1 Lista punktów     
           

4) L1 Stan grup dozorowych  1) L1 Grupy w alarmie     
    2) L1 Grupy w al. wstę.     
    3) L1 Grupy w uszkodz.     
    4) L1 Grupy odłączone     
    6) L1 Grupy w teście     
    7) L1 Lista grup     
           

5) L1 Stan centrali  1) L1 Ogólne uszkodzenie     
    2) L1 Konfiguracja     
    3) L1 Stan wejść     
           

6) L1 Funkcja Dzień/Noc  1) L2 Automatyczny     
    2) L2 Dzień ręcznie     
    3) L2 Noc ręcznie     
           

7) L1 Obsługa lokalizacji  1) L3 Ustawienia zegara     
    2) L3 Adresacja punktu     
    3) L3 Kasowanie historii     
    4) L3 Wersja programu     
           

8) L1 Dane lokalizacji  1) L1 Modyfikacja daty  1) L3 Główne parametry 
        2) L3 Punkty 
        3) L3 Grupy doz. 
        4) L3 Sygnalizatory 
        5) L3 Funkcja Dzień/Noc 
    2) L1 Samouczenie  1) L3 System pętlowy 
        2) L3 System linii otwart. 
           

9) L1 Drukowanie  1) L2 Stan punktów     
    2) L2 Stan grup     
    3) L2 Stan centrali     
    4) L2 Historyczny     

L1 : POZIOM  1 - L2 :z poziomu dostępu  POZIOM  2 - L3 : z poziomu dostępu POZIOM  3 
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2. FUNKCJE, STEROWANIA I SYGNALIZACJA STANÓW 

  
 

Płyta czołowa centrali HEPHAIS 128  

Diody LED 
 Alarm: przynajmniej 1 alarm pożarowy jest obecny w obiekcie; wyświetlacz opisuje pochodzenie alarmu 

 Alarm wstępny: informacja o potencjalnym pożarze wymagająca potwierdzenia (idź do miejsca alarmu).  

 Uszkodzenie: przynajmniej 1 awaria lub zakłócenie jest obecne- szczegóły na wyświetlaczu 

 Normalna praca: Centrala jest zasilana przynajmniej przez jedno z dwóch źródeł zasilania 

 Odłączenie: przynajmniej 1 grupa została dobrowolnie odłączona, szczegóły na wyświetlaczu 

 Test: wskazuje, że przynajmniej 1 grupa została wprowadzona w test (konserwacja, serwis) –szczeg. Na LCD 

 Uszkodzenie systemowe: światło stałe- oznacza, że centrala nie działa; światło migające oznacza brak 

komunikacji z jedną z kart.  

 Uszkodzenie zasilania: przynajmniej jedno źródło zasilania jest uszkodzone 

 Ręczny (Dzień/Noc) : Funkcja dzień/noc jest w trybie ręcznym 

 Dzień (Dzień/Noc):centrala pracuje w trybie Dzień ( z alarmem wstępnym).  

 Aktywne (Sygnalizatory akustyczne): linia sygnalizatorów jest aktywna 

 Uszkodzenie/Odłączenie (Sygnalizatory a. ): wystąpiło uszkodzenie linii sygnalizatorów lub dobrowolne 

odłączenie        

Wyświetlacz alfanumeryczny 4 rzędy x 20 znaków 
Używany, aby sprecyzować źródło alarmu i jego naturę. Wyróżniamy następujące stany wyświetlacza: 

 Stan czuwania: brak zdarzeń  - wyświetlana jest data, czas i nazwa lokalizacji.  

 Stan alarmu: wyświetlany jest stan alarmu, lokalizacja i etykieta grupy.  Dwie pierwsze linie zarezerwowane są 

dla pierwszego alarmu pożarowego; dwie kolejne linie dla ostatniego alarmu pożarowego.  

 Stan uszkodzenia: taki sam format jak alarmu pożarowego, ale pochodzenia uszkodzeniowego. 

 Stan odłączenia: taki sam format jak alarmu pożarowego, ale pochodzenia uszkodzeniowego. 

 Przyciski 
 Wycisz sygnalizację: umożliwia w każdej chwili wyłączenie sygnalizacji akustycznej, która jest ciągła w 

przypadku alarmu i przerywana w przypadku uszkodzenia/odłączenia. Kiedy świeci się dioda "Uszkodzenie 
systemowe" nie można wyłączyć sygnalizacji akustycznej typu brzęczek.  

 Reset: przycisk ten umożliwia przywrócenie centrali do stanu czuwania, po usunięciu przyczyny alarmu.  

 Test sygnalizacji: pozwala w każdym momencie sprawdzić stan diod panela obsługi I brzęczka centrali.  

 

            Aktywacja/dezaktywacja sygnalizatorów: 
 

Jeśli ta funkcja zostanie zaktywowana podczas przekazania systemu i zaprogramowana 
 “Włą/Wył” naciśnij przycisk (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 

Dioda “Sygnalizatory akustyczne Aktywne” zaświeci się.  
Jeśli w czasie programowania wybrany jest czas opóźnienia automatycznej aktywacji sygnalizacji akustycznej 
– czas ten zostanie zignorowany w czasie aktywacji ręcznej.  
I na odwrót naciśnięcie przycisku “Włą/Wył” w czasie pracy sygnalizatorów umożliwia wyłączenie ich po 

wprowadzeniu kodu dostępu Poziomu 2.  
Dioda LED “Sygnalizatory akustyczne - Aktywne” – zaświeci się.  

 

            Bezpośredni dostęp do funkcji Dzień/Noc:  

Włą/
Wył 
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Podczas programowania i przekazywania systemu można wyznaczyć automatyczne granice Dnia i Nocy tj. 
czas przełączania się funkcji aktywującej alarm wstępny lub wyłączający go.  
Jeśli centrala pracuje w trybie Dzień, świeci się dioda “Dzień” i na odwrót w czasie pracy w trybie Noc Dioda 
nie świeci się.  
Istnieje także możliwość ominięcia centrali w celu automatycznej zmiany trybu dzień/noc w trybie ręcznym. 
Aby to zrobić w menu głównym wybierz “5 Funkcja Dzień/Noc” i wtedy “2 Dzień ręcznie” aby centrala 
pracowała w trybie dziennym “3 Noc ręcznie” aby centrala pracowała w trybie Noc (wymagany kod dostępu 

POZIOM  2). 
Kiedy funkcja Dzień/Noc jest w trybie ręcznym, dioda “Ręczny” świeci się.  
Powrót do trybu automatycznego funkcji Dzień/ Noc  - z głównego menu “5 Funkcja Dzień/Noc” i wtedy “ 1 
Automatyczny” 

 

Klawiatura 

 Przycisk  strzałki: służy do nawigacji po menu. 

 12 przycisków numerycznych: służą do wprowadzania zmiennych (kod dostępu, nr grup, itd.), przycisk «  » 

umożliwia potwierdzenie wybranych wartości, a przycisk «  » kasuje wprowadzoną wartość.  

 
Przykład kasowania alarmu – funkcja RESET 
 

Stan początkowy 

 
Sygnalizacja 

- Zielona dioda  « Normalna praca » i 
czerwona dioda « Alarm » świeci się 
- Ekran alarmu na wyświetlaczu 
- Brzęczek 

Komenda 

- « Wycisz sygnalizację » przycisk  

 
 

Inicjalizacja procesu RESET 

 
Sygnalizacja  

- Zielona dioda  « Normalna praca» I 
czerwona dioda « Alarm » świeci się 
- Ekran przejściowy 

Komenda  

-  « Reset» 

 
 

Wprowadzanie kodu  POZIOM  2  
 
Sygnalizacja  

- Zielona dioda  « Normalna praca» i 
czerwona dioda « Alarm » świeci się 
- Ekran przejściowy 

Komenda  

- wprowadzanie kodu x x x  -

potwierdzenie przyciskiem  

 
 

Reset 
 
Sygnalizacja  

- Zielona dioda  « Normalna praca » 
świeci się 
- Ekran czuwania 

Komenda  
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2.1 Stan normalny 
 
Kiedy centrala jest w stanie normalnym na wyświetlaczu LCD widać datę, czas i nazwę lokalizacji 
wprowadzoną przez instalatora.  
 
2.2  Stan alarmu 
 
Jeśli system sygnalizacji pożaru wykryje pożar centrala automatycznie wykona następujące czynności: 
 
- Uruchomi się wewnętrzny sygnalizator akustyczny (brzęczek) dźwiękiem przerywanym.  
- Zapali się czerwona dioda  “ ALARM”  
- Wyświetli się i  wydrukuje informacja szczegółowa o zdarzeniu  
- Może włączyć się opóźnienie alarmu 
- Włączą się linie sygnalizatorów oraz wyjścia przekaźnikowe przypisane zgodnie z matrycą sterowań 

do grupy/grup, które wywołały alarm.  
- Jeśli uaktywnią się linie sygnalizatorów akustycznych zaświeci się dioda ”Sygnalizatory akustyczne - 

Aktywne”. 
 
Informacje alarmowe na wyświetlaczu LCD: 
 

Kiedy wystąpi więcej niż 1 alarm, na wyświetlaczu LCD wyświetlą się następujące informacje: 
1

-wszy
 rząd: Informacja o alarmie z pierwszej grupy dozorowej (pierwszej, w której wystąpił pożar); 

2
-gi 

rząd: Etykieta detektora, który wszedł w stan alarmu 
3

-ci
 rząd: Informacja o ostatniej w kolejności grupie dozorowej, w której wystąpił alarm  i całkowita liczba 

grup dozorowych, które są w stanie alarmu.  
4

-ty
 rząd: Etykieta tego detektora. . 

 

Naciskając przycisk “” lub “” możliwe jest przewijanie (w ramach dwóch pierwszych rzędów) – czyli w 
ramach wszystkich grup dozorowych, które są w alarmie.  
 
Aby uzyskać dokładne informacje na temat grup dozorowych, które są w alarmie, z głównego menu 

wybierz “4 –Stan grup” i wtedy “1 Grupy w alarmie. Naciśnij  przycisk “” lub “” , aby przejść do kolejnej 
lub poprzedniej grupy w alarmie.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o punktach w stanie alarmu, z głównego menu , wybierz  “3 Stan 

punktów” i wtedy “1 Punkty w alarmie ”. Naciśnij  przycisk  “” lub “” aby przejść do kolejnego lub 
poprzedniego  punktu w alarmie. 
 
Zalecane czynności do wykonania przez operatora systemu 
 

1. Naciśnij  przycisk “Wycisz sygnalizację ”  
2. Postępuj z instrukcjami ewakuacji obiektu, powiadom Straż Pożarną i zacznij szukać źródła 

alarmu.   
3. Kiedy ewakuacja została wykonana, albo powiadomiono odpowiednie służby lub osoby 

odpowiedzialne może wyciszyć sygnalizację naciskając przycisk  “WŁĄ/WYŁ ” Sygnalizatory 
akustyczne  (wymagany jest kod dostępu -).POZIOM  2  

4. Kiedy usunięto przyczynę alarmu system może być przywrócony do stanu normalnego przez  
naciśnięcie przycisku  “RESET” (wymagany jest kod dostępu - POZIOM  2). 

 
2.3     Stan alarmu wstępnego 
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Centrala wchodzi w stan alarmu wstępnego w przypadku odebrania sygnału z detektora 
automatycznego zdeklarowanego w czasie programowania do obsługi trybu alarmu wstępnego.  
W przypadku kiedy inny detektor tej samej grupy dozorowej wchodzi w stan alarmu wstępnego centrala 
przechodzi w stan alarmu (pożarowego).  
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Centrala w stanie alarmu wstępnego uruchamia następujące czynności: 
- Włącza wewnętrzny sygnalizator akustyczny (brzęczek) w sposób przerywany.  
- Zapala się dioda  “Alarm wstępny”. 
- Wyświetla się i drukuje informacja o zdarzeniu  
- Aktywują się sterowania przypisane do tej grupy dozorowej podczas programowania systemu.  
 
 
Informacje na wyświetlaczu LCD w stanie Alarmu wstępnego 
 
 

Kiedy wystąpi więcej niż 1 alarm wstępny, na wyświetlaczu LCD wyświetlą się następujące informacje: 
1

-wszy
 rząd: Informacja o alarmie wstępnym z pierwszej grupy dozorowej (pierwszej, w której wystąpiło 

zdarzenie); 
2

-gi 
rząd: Etykieta detektora, który wszedł w stan alarmu wstępnego 

3
-ci

 rząd: Informacja o ostatniej w kolejności grupie dozorowej, w której wystąpił alarm wstępny  i 
całkowita liczba grup dozorowych, które są w stanie alarmu wstępnego.  

4
-ty

 rząd: Etykieta tego detektora.  
 

Naciśnij przycisk  “” lub “” w celu przewinięcia (w ramach pierwszych dwóch rzędów) wszystkie grupy 
w stanie alarmu wstępnego.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o grupach dozorowych w alarmie wstępnym, z głównego menu , 

wybierz  “4 Stan grup” i wtedy “2 Grupy w al.wst.”. Naciśnij  przycisk “” lub“” aby przejść do kolejnej 
lub poprzedniej grupy  w alarmie wstępnym. 
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o punktach w alarmie wstępnym, z głównego menu , wybierz  “3 

Stan punktów” i wtedy “2 Punktów w al.wst.”. Naciśnij  przycisk  “” lub “”aby przejść do kolejnej lub 
poprzedniej grupy  w alarmie wstępnym. 
 
Zalecane czynności do wykonania przez operatora systemu 
 

1. Naciśnij  przycisk “Wycisz sygnalizację ”  
2. Postępuj zgodnie z procedurami dla stanu alarmu wstępnego 
3. Kiedy usunięto przyczynę alarmu wstępnego system może być wprowadzony w stan czuwania 

przez  naciśnięcie przycisku  “RESET” (wymagany jest kod dostępu - POZIOM  2). 
 
2.4     STAN ALARMU USZKODZENIOWEGO 
 
Jeśli system wykryje jakiekolwiek uszkodzenie uruchamia następujące procedury: 
 
- Włącza wewnętrzny brzęczek  
- Włącza diodę LED “Uszkodzenie”  
- Włącza przekaźnik uszkodzeniowy (Fault) 
- Wyświetla się i drukuje informacja o zdarzeniu  
- Aktywują się sterowania przypisane do tej grupy dozorowej podczas programowania systemu.  
 
Uszkodzenie ogólne 
 
Możliwymi powodami alarmu uszkodzeniowego mogą być: 
 

 Punkt adresowalny (informacja o uszkodzeniu, zła odpowiedź, brak reakcji - odpowiedzi…) 

 Uszkodzenie linii/pętli detekcji pożarowej   

 Linia sygnalizatorów (jeśli używana).  

 Źródła zasilania  (główne lub rezerwowe) 

 Komunikacja z opcjonalnymi kartami rozszerzeń  

 Uszkodzenie systemowe 

 Przeciążenie wyjścia prądowego 24V 
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Naciśnij przycisk  “” lub “” w celu przewinięcia (w ramach pierwszych dwóch rzędów) wszystkie 
alarmy uszkodzeniowe.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o grupach dozorowych w uszkodzeniu, z głównego menu , 

wybierz  “4 Stan grup ” i wtedy “3 Grupy  w uszkodz.”. Naciśnij  przycisk “” lub “” aby przejść do 
kolejnej lub poprzedniej grupy  w uszkodzeniu.  
 
Aby uzyskać dokładniejsze informacje o punktach w uszkodzeniu. , z głównego menu , wybierz  “3 Stan 

punktów ” i wtedy “3 Punkty  w uszkodzeniu. ”. Naciśnij  przycisk  “” lub “” aby przejść do kolejnego 
lub poprzedniego punktu w uszkodzeniu. . 
 
Z głównego menu , możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o uszkodzeniu -  wybierz “5 Stan 
centrali ” i wtedy “1 Ogólne uszkodzenie”. 
 
USZKODZENIE SYSTEMOWE 
 
Sygnalizacja uszkodzenia informuje, że poprawne funkcjonowanie systemu nie jest pewne. Są dwa 
rodzaje wskazań  USZKODZENIA SYSTEMOWEGO: 
 
1. Żółta dioda “USZKODZENIE SYSTEMOWE ” zapala się. . 

Inne informacje o stanie centrali nie są brane pod uwagę. 
 
2. Żółta dioda “USZKODZENIE SYSTEMOWE ” miga. 

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji o alarmie – w tym celu -  wybierz “5 Stan 
centrali ” i wtedy “1 Uszkodzenia”. 

 
2.5  ODŁĄCZANIE I ZAŁĄCZANIE 
 

Istnieje możliwość odłączenia pojedynczego punktu lub całej grupy. . 
 
Jeśli urządzenie jest odłączone, to jeśli nawet wyjdzie ono w stan alarmu pożarowego lub technicznego 
to nie powoduje to żadnych czynności alarmowych centrali.  
 
Jeśli punkt jest odłączony nie są aktywowane wyjścia przekaźnikowe sterowań przypisanych do grupy 
tego punktu w czasie programowania.  
 
Odłączenie punktu będącego w alarmie powoduje RESET centrali.  
 
Jeśli urządzenie jest odłączone centrala wykonuje automatycznie: 
 
- Żółta dioda “ODŁĄCZENIE” świeci się.   
- Drukowana jest informacja o zdarzeniu 
- Wyświetlana jest informacja o ilości odłączonych punktów i grup.  (tylko jeśli nie są w tym czasie 

wyświetlane informacje o alarmach pożarowym i wstępnym). 
 
Aby uzyskać informacje o odłączonych grupach  , z głównego menu , wybierz “4 Stan grup ” i wtedy “4 

Odłączone grupy ”. Naciśnij  przycisk “” lub “” aby przejść do kolejnej lub poprzedniej odłączonej 
grupy .Taka sama procedura dla odłączonych punktów -  wybierz “3 Stan punktów ” i wtedy “4 Punktów 
odłączony.” 
 
ODŁĄCZENIE GRUPY DOZOROWEJ/STEROWNICZEJ 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz.”, wtedy  “3 Dezaktywuj” i wtedy “1 Odłącz grupę”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  do odłączenie/dezaktywacji. 
 
ODŁĄCZENIE PUNKTU 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “3 Dezaktywuj” i wtedy “2 Odłącz punkt”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy adres punktu do odłączenia/dezaktywacji. 
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AKTYWACJA/WŁĄCZANIE GRUPY 
 
Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “2 Uaktywnij ” i wtedy “1 Aktywuj grupę”. 
Wprowadź  kod dostępu  - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  do aktywacji/włączenia.. 
 
AKTYWUJ PUNKT 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “2 Uaktywnij ” i wtedy “2 Aktywuj  punkt”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy adres punktu do aktywacji/włączenia.. 
 
2.6      TRYB TESTU 
 
Tryb testu może być włączony dla jednej grupy, większej ilości grup  lub wszystkich.  Tryb testu ma 
wpływ tylko na stan alarmu pożarowego I wstępnego. ; inne stany i informacje nie są zmienione przez 
tryb testu gdyż nie mają na nie wpływu.  
 
Wyjścia przekaźnikowe przypisane do danej Grupy  będącej w trybie alarmu nie są aktywowane. . 
Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być aktywowane tylko przez grupę nie będącą w trybie testu. . 
Zdarzenia alarmowe grup będących w trybie alarmu nie są zapisywane w historii zdarzeń. . 
Wszystkie informacje o zdarzeniach są drukowane.  
 
Jeśli przynajmniej jedna grupa jest w trybie testu centrala wykonuje automatycznie następujące 
czynności: 
 
- Włącza  żółtą diodę “TEST”.  
- Drukuje informacje o zdarzeniu 
- Wyświetla na wyświetlaczu LCD wszystkie grupy  w trybie testu (tylko w przypadku braku w systemie 

informacji o alarmach lub odłączeniach). 
 
Aby uzyskać informacje  grupy  w trybie testu, z głównego menu , wybierz “4 Stan grup ” i wtedy “5 

Grupy  w teście”. Naciśnij  przycisk  “” lub “” aby przejść do kolejnej lub poprzedniej grupy  w trybie 
testu. 
 
Na wyświetlaczy LCD, alarmy grup w trybie testu są wyświetlane w ten sam sposób jak rzeczywiste 
alarmy. Użyj tej samej procedury aby uzyskać dokładniejsze informacje o alarmach of Grupy /Punktów  
w trybie testu. 
 
USTAW GRUPĘ W TRYB TESTU 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “4 Włącz tryb testu” i wtedy “1 Test grup”. 
Wprowadź  kod dostępu  - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  do testowania. 
 
USTAW CENTRALĘ W TRYB TESTU 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “4 Włącz tryb testu” i wtedy “2 Test centrali”. (jest 
wymagany kod dostępu POZIOM  2). 
 
KONIEC TESTU GRUPY 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “5 wyłącz tryb testu” i wtedy “1 Koniec testu grupy”. 
Wprowadź  kod dostępu - POZIOM  2 i wtedy numer grupy  testowanej. 
 
KONIEC TESTU  CENTRALI 
 

Z głównego menu wybierz  “1 Detekcja poz. ”, wtedy  “5 wyłącz tryb testu” i wtedy “2 Koniec testu cent.”. 
(wymagany jest kod dostępu -POZIOM  2). 
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2.7 LINIA SYGNALIZATORÓW 
 

A. ZARZĄDZANIE RĘCZNE 
 

Jeśli odpowiednio zaprogramowano centralkę I linie nie są uszkodzone istniej możliwość ręcznej 
aktywacji sygnalizatorów akustycznych przez naciśniecie przycisk  “WŁĄ/WYŁ ” (wymagany jest kod 
dostępu - POZIOM  2). 
Dioda “Sygnalizatory akustyczne- Aktywne” – zaświeci się. 
 
Jeśli ta procedura jest przeprowadzana w czasie automatycznego opóźnienia, to  opóźnienie będzie 
stłumione i sygnalizatory zostaną włączone natychmiast. . 
 
I na odwrót, jeśli sygnalizatory są włączone naciśnięcie przycisku  “WŁĄ/WYŁ ” powoduje wyłączenie 
sygnalizatorów (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 
Dioda “SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE -AKTYWNE ” zgaśnie.  
 

B. ZARZĄDZANIE AUTOMATYCZNE 
 
Sygnalizatory akustyczne włączają się automatycznie jeśli zostało tak zdeklarowane podczas 
programowania i uaktywnione w trybie funkcjonalnym. 
 

Opcja C tryb ewakuacji  

Ewakuacja  zgodnie z  EN54-2 
 
Podczas alarmu pożarowego aktywowany jest cykl automatyczny I sygnalizowany przez szybkie 
miganie czerwonej diody  “Sygnalizatory ..  ” (programowalne opóźnienie  od 0 do 10m). Podczas 
opóźnienia  T sygnalizatory  mogą być natychmiast   aktywowane z POZIOMU  1. 
- Przez naciśnięcie przycisku WŁĄ/WYŁ  na panelu czołowym. Na koniec czasu opóźnienia, 

aktywowane są sygnalizatory . Czerwona dioda  “Sygnalizatory… ” pali się ciągle. Istnieje 
możliwość zatrzymania lub ponownego uruchomienia sygnalizatorów z kodem dostępu z POZIOMU  
2, przez naciśnięcie przycisku “WŁĄ/WYŁ ” panela obsługi. 

Nie można uruchomić sygn. przez menu Ewakuacja  lub przycisk panela czołowego jeśli centrala jest w 
trybie czuwania.  Proces  ewakuacji może być zatrzymany z menu Ewakuacja  z kodem dostępu 
POZIOMU  2 lub przyciskiem RESET. 
 

Tryb ewakuacji bezpośredniej.   

 

Z możliwością aktywacji  z trybu czuwania centrali (niezgodne z EN54-2) 
Można włączyć sygnalizatory  przyciskiem  “WŁĄ/WYŁ ” na panelu obsługi. 
W tym przypadku przycisk  “Sygnalizatory  akustyczne WŁĄ/WYŁ ” może aktywować opcję ewakuacji  
C z pewnymi różnicami. Obsługa jest podobna do opcji C z tą różnicą, że sygnalizatory można 
uruchomić z panela czołowego centrali będącej w trybie czuwania; używamy do tego celu przycisk 
“WŁĄ/WYŁ ” lub menu ewakuacji  z kodem dostępu POZIOMU  1 lub 2 zgodnie z  programem.  

Tryb alarmu hotelowego 

 
Ewakuacja  hoteli z użyciem trybu alarmu wstępnego. 
 
W tym przypadku przycisk “Sygnalizatory akustyczne WŁĄ/WYŁ ” może uaktywnić tryb ewakuacji 
hotelowej.  W przypadku alarmu wstępnego włącza się  opcja C ewakuacji  . Dioda  “Sygnalizatory…. ” 
WŁĄ/WYŁ ” aktywuje się szybkimi błyskami. Po wybraniu z menu Wycisz sygnalizację  z POZIOMU  1 
podczas opóźnienia  T1 proces zatrzymuje się. Dioda alarmu wstępnego pozostaje aktywna a dioda  
“Sygnalizatory……. WŁĄ/WYŁ ” gaśnie. 
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W stanie czuwania centrali jeśli proces został zatrzymany w czasie opóźnienia, istnieje możliwość  

natychmiastowej aktywacji sygnalizatorów przez naciśnięcie przycisku “WŁĄ/WYŁ ” z kodem dostępu 

POZIOMU  2. 

 

Jeśli w czasie opóźnienia  T1 wystąpi drugi alarm wstępny z tej samej grupy dozorowej rozpoczyna się 

drugie opóźnienie  T2. Na koniec tego opóźnienia aktywowane są sygnalizatory  . 

 

W przypadku alarmu pożarowego (z lub bez alarmem wstępnym) proces ewakuacji  rozpoczyna się z 

opóźnieniem  T2. 

 

Alarm wstępny z innej grupy dozorowej  of nie wpływa na rozpoczęcie cyklu ewakuacji  . 

 

Jeśli rozpoczęty cykl zatrzymany jest ręcznie  wtedy  nowy alarm wstępny  lub pożarowy z dowolnej 

grupy dozorowej  uruchamiana ponownie cykl opisany powyżej.  
 

 

C. WŁĄCZANIE-AKTYWOWANIE/ODŁĄCZANIE -DEZAKTYWOWANIE 
 
Jeśli zdeklarowano podczas programowania istniej możliwość odłączanie linii sygnalizatorów. 
W tej sytuacji linia może nie być monitorowana i nie włącza się w przypadku alarmu. 
W takim przypadku centrala automatycznie wykonuje następujące czynności: 
 
- Żółta dioda “Odłączenie” – włącza się.   
- Żółta dioda “SYGNALIZATORY  -Uszkodzenie/Odłącznie” –świeci ciągle  
- Drukuje informacje o zdarzeniu 
 
Nie można odłączyć linii sygnalizatorów, gdy linia ta jest w trybie aktywnej pracy.  
 
Aby odłączyć linię sygnalizatorów, z głównego menu wybierz  “2 Linia sygnalizat. ” i wtedy “4 Odłącz 
sygnaliza. ” (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 
 
Do aktywacji/włączenia linii sygnalizatorów  z głównego menu wybierz  “2 Linia sygnalizat.” i wtedy “3 
Aktywuj sygnaliz.” (wymagany jest kod dostępu POZIOM  2). 
 
2.8  FUNKCJA DZIEŃ/NOC 
 
Podczas programowania centrali można wybrać opcję zmiany funkcjonalności centrali zgodnie z 
harmonogramem opartym o zegar i kalendarz.  
 
Jeśli central pracuje w trybie Dzień świeci się dioda  “Dzień” i na odwrót. Jeśli dioda „Dzień” nie świeci 
się centrala pracuje w trybie Noc.  
 
Istnieje także możliwość zmiany trybu centrali ręcznie z głównego menu wybierz funkcję  “6 Dzień/Noc” 
i wtedy “2 Dzień ręcznie” dla trybu Dnia i  “3 Noc ręcznie” dla pracy centrali w trybie Nic.  (wymagany 
jest kod dostępu POZIOM  2). 
 
Kiedy centrala jest w trybie ręcznym świeci się dioda “Ręczny”. 
 
Aby powrócić do automatycznego trybu Dzień/Noc z głównego menu wybierz  “6 Funkcja Dzień/Noc” i 
wtedy “1 Automatyczny” 
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TRYB - NOC 
 
Kiedy centrala jest w trybie nocnym to charakteryzuje się funkcjonalnością opisaną w poprzednim 
paragrafie.  
 
TRYB DZIEŃ 
Kiedy centrala jest w trybie dziennym to charakteryzuje się funkcjonalnością opisaną w poprzednim 
paragrafie  z wyjątkiem tego, że: 
 
w momencie gdy centrala odbierze sygnał alarmowy z detektora, zaczyna zadane opóźnienie  a 
inne warunki alarmowe występują tylko  gdy na koniec opóźnienia  detektor jest wciąż w stanie 
alarmu lub jeśli w czasie  opóźnienia inny punkt wejdzie w stan alarmu.  

 
W przeciwnym wypadku centrala wyświetla komunikat “Fałszywy alarm”.   
 
Można znaleźć detektory, które podają niedokładne informacje wybierając, z głównego menu , “3 Stan 
punktów ” i wtedy “5 Lista punktów”. 

Teraz, naciśnij przyciski“” lub “”,, aby przewijać kolejne punktu. 
Wszystkie punkty  zaznaczone wykrzyknikiem to te, które spowodowały “Fałszywy alarm”. 
 
Aby skasować te informacje należy wykonać RESET centrali. 
 
2.9  DOWOLNIE PROGRAMOWALNE WEJŚCIA 
 
Jeśli zdeklarowano podczas programowania, które z wejść mają być aktywne centrala wykonuje 
automatycznie następujące czynności: 
 
- Wykonuje operacje powiązane z wejściami programowalnymi; 
- Drukuje informacje o zdarzeniu 
- Wyświetla na ekranie LCD informacje przypisaną do aktywnego wejścia.  
 
Aby uzyskać informacje  o stanie programowalnych wejść, z głównego menu , wybierz  “5 Stan centrali ” 
i wtedy “3 Stan wejść”. 

Naciśnij  przyciski “” lub “” aby obejrzeć informacje o kolejnym wejściu.  
 

3.   CZUŁOŚĆ DETEKTORÓW 

 

Centrala Héphaïs 128 ma możliwość zmiany czułości każdej z czujek z uwzględnieniem jej typu  tj.: 
(dymu, ciepła, wielosensorowa…). 
Ustawienia czułości mogą być zmienianie tylko w czasie programowania centrali z oprogramowania 
konfiguracyjnego TELEHEPHAIS128. 
 
Ważne jest, że czułość ustawia się dla typu detektora i odnosi się do wszystkich detektorów tego 
samego typu podłączonych do centrali.  
 
UWAGA: Przed zmianą czułości należy upewnić się, że jest ona odpowiednia dla danej lokalizacji. 
 
W oprogramowaniu Telehephais128 w oknie „Parametry główne” przejdź do menu „Ustawienia progu 
alarmowego”. Pojawi się poniższe okno: 
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Każdy rodzaj czujki posiada swoje charakterystyki pracy i można ustawić dla nich wybrany poziom 
czułości. 
 
Poniżej opisano opcje wyboru dla każdego rodzaju czujki: 
 

3.1  INTELIGENTA OPTYCZNA CZUJKA DYMU OA05. (OPTYCZNA) 

 

Analizuje atmosferę badając odbicia światła na cząstkach dymu. Bazując na efekcie TYNDALL wykrywa 
w szczególności zimne i widoczne cząstki dymu (0, 3µm do 2µm) wytwarzane we wczesnej fazie 
powstawania ognia. Domyślnie próg reakcji alarmowej ustawiony jest na wartość m=0,2db/m±0,03 
zgodnie z normą EN54-7. 
W czasie programowania centrali można ustawić 8 poziomów czułości czujki (od 0,1dB/m do 
0,35dB/m). 
 
8 poziomów czułości: 
 

 
1: Tabela poziomów czułości z menu ustawień progu alarmowego 

 
Poziom czułości zależy od procentu cząstek dymu obecnych w powietrzu (wewnątrz komory detekcji 
czujki dymu). 
Dla każdego poziomu czułości procent dymu jest minimalną wartością progu, dla którego czujka 
wygeneruje alarm. 
   

3.2  INTELIGENTA CZUJKA CIEPŁA TA05. (STATYCZNA CIEPŁA + STOPIEŃ 
PRZYROSTU) 

 
TA05 jest w stanie wykryć wzrost temperatury zależnie od klasy A1S, A2S i BS dla statycznej detekcji 
temperatury, zgodnie z normą EN54-5. 
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W czasie programowania można ustawić różne poziomy temperatury, jak pokazują wartości poniżej: 
  
- Statyczna czujka temperatury: 

 TA05-A1S: statyczna T°=62°C+5/-3°C. 

 TA05-A2S: statyczna T°=68°C+5/-3°C. 

 TA05-BS: statyczna T°=75°C+5/-3°C. 
 

 
2: Tabela poziomów czułości z menu ustawień progu alarmowego 

 
- Domyślna wartość pozycji Statyczna + Stopień przyrostu ustawiona jest na: 

 A1R: statyczna T°=62°C+5/-3°C. i ΔT°>3°C/min 
 

 
3: Tabela poziomów czułości z menu ustawień progu alarmowego 

 
Temperaturowe czujki ciepła powinny być instalowane na płaskim suficie na wysokości między 2,5m i 
6m (3,5m dla klasy A1S, A2 i BS) w budynkach o dobrym stanie i przynajmniej częściowej wentylacji. 
 

3.3 TEMPERATUROWA CZUJKA CIEPŁA/OPTYCZNA CZUJKA DYMU MA05. 

(Wielosensorowa : Łączona : (A2S)) 
 

Czujka MA05 łączy w sobie dwa rodzaje detekcji: optyczną and ciepła. 

Pomijając ustawienia poziomu czułości, czujka może pracować w dwóch trybach detekcji: 

 Wielosensorowa: Obie technologie są aktywne jednocześnie i działają niezależnie od siebie. Jeśli jedna z 

nich wykryje stan alarmu, czujka wytworzy informację o alarmie pożarowym. 

Próg alarmowy dla elementu ciepła ustawiony jest na 68°C (A2S EN54-5). 

 

 Łączona: W tym trybie pracy MA05 działa jak czujka dymu, ale poziom czułości detekcji zależny jest od 

elementu ciepła. Rodzaj skanowanych cząstek zależy od temperatury pomieszczenia. 

 

Technologia analizy dymu jest taka sama jak dla OA05 i działa bazując na efekcie TYNDALL. Wykrywa 
w szczególności zimne i widoczne cząstki dymu (0, 3µm do 2µm) wytwarzane we wczesnej fazie 
powstawania ognia. Domyślnie próg reakcji alarmowej ustawiony jest na wartość m=0,2db/m±0,03 
zgodnie z normą EN54-7. 
 
 
W czasie programowania centrali można wybierać spośród 8 poziomów czułości detekcji technologii 
optycznej (od 0,1dB/m do 0, 35 dB/m), jak pokazano poniżej: 
 

 
4: Tabela poziomów czułości z menu ustawień progu alarmowego 

 
Należy zauważyć, że niezależnie od trybu pracy czujki (wielosensorowa lub łączona) w systemie można 
zmienić jedynie poziom czułości detekcji technologii optycznej. 
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Technologia statycznej detekcji ciepła ustawiona jest na poziom czułości A2S: statyczna 
T°=68°C+5/-3°C i nie można tego zmienić.   
 
 
 

3.4  STAN POZIOMU ZABRUDZENIA 

 

Aby poznać poziom zabrudzenia czujki, potrzeba podłączyć drukarkę szeregową lub komputer do 
centrali poprzez szeregowe łącze RS232. 
Z menu wybierz opcję “9 – Drukowanie”, a później “1 – Stan punktów” (wymagany jest kod dostępu 
POZIOM  2). 
Jeśli co najmniej jedna z czujek jest zabrudzona, zostanie wyświetlony jeden z poniższych stanów: 

-  Poziom 3 (Uszkodzenie) 
- Poziom 2 (Stan Wysokiego poziomu zabrudzenia) 
- Poziom 1 (Stan Niskiego poziomu zabrudzenia) 

 
 
 

4. DRUKOWANIE 

4.1 MENU DRUKOWANIE 

 
Opcja menu „9 – Drukowanie” pozwala na wydrukowania na drukarce lub pokazanie w oknie 
HyperTerminal następujących informacji: 

- Stan punktów 
- Stan grup 
- Stan centrali 
- Zdarzenia z pamięci 

Wymagany jest kod dostępu POZIOM  2 
 

4-2 STAN PUNKTÓW 

 
Pozwala na wyświetlenie lub wydrukowanie listy punktów wraz z adresem i stanem każdego z nich. 
Po liście punktów wydrukowana zostaje także data i godzina rozpoczęcia i zakończenia drukowania. 
Oto jakie wartości może przyjąć stan punktu: 

- Test alarmu 
- Uszkodzenie brak odpowiedzi 
- Uszkodzenie zła odpowiedź 
- Uszkodzenie integralności 
- Uszkodzenie zabrudzenie 
- Uszkodzenie 
- Uszkodzenie niewłaściwy rodzaj 
- Odłączenie 
- Stan czuwania 

Oraz dla czujek rodzaju: optyczne, wielosensorowe lub optyczne promieniowe: 
- Wysoki poziom zabrudzenia 
- Niski poziom zabrudzenia 

 

4-3 STAN GRUP 

 

Pozwala wyświetlić lub wydrukować listę grup wraz ze stanem każdej z nich. 
Po liście grup wydrukowana zostaje także data i godzina rozpoczęcia i zakończenia drukowania. 
Oto jakie wartości może przyjąć stan grupy: 

- Alarm 
- Test alarmu 
- Alarm wstępny 
- Test alarmu wstępnego 
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- Uszkodzenie 
- Odłączenie 
- Tryb testu 
- Stan czuwania 

 
 

4-4 STAN CENTRALI 

 

Pozwala wyświetlić lub wydrukować stan centrali. 
Po stanie centrali wydrukowana zostaje także data i godzina rozpoczęcia i zakończenia drukowania. 
Oto jakie wartości może przyjąć stan centrali: 

- Błąd e2p Baza danych 
- Błąd/CPU slave 
- Błąd zegara 
- Błąd płyty z przekaźnikami 
- Zwarcie linia 1 
- Zwarcie linia 2 
- Zwarcie linia 3 
- Zwarcie linia 4 
- Zwarcie pętla 1 
- Zwarcie pętla 2 
- Otwarta pętla 1 
- Otwarta pętla 2 
- Uszkodzenie zasilania 
- Niski poziom akumulatora 
- Uszkodzenie akumulatora (brak) 
- Uszkodzenie bezpiecznika 24V 
- Uszkodzenie linii panelu wyniesienia 
- Wejście 1 aktywne 
- Wejście 2 aktywne 
- Uszkodzenie UGA CPU 

 

4-5 HISTORYCZNY 

 

Pozwala wyświetlić lub wydrukować zdarzenia z pamięci. 
Po liście zdarzeń z pamięci centrali wydrukowana zostaje także data i godzina rozpoczęcia i 
zakończenia drukowania. 
 
Zdarzenie z pamięci składa się z: 

- Operacja wymagająca podania kodu dostępu POZIOM 2 lub POZIOM 3 
- Początek i koniec alarmu uszkodzeniowego 
- Alarm, alarm wstępny, uszkodzenia 

 
 

 

5 PANEL WYNIESIENIA ALPHA RNA I ALPHA RE. 

 

Panel wyniesienia (Alpha RNA lub Alpha RE) można podłączyć na dwa sposoby: 
- poprzez port drukarki za pomocą interfejsu FMC1 
- poprzez dedykowane łącze dla paneli wyniesienia (J7) na płycie głównej. 

Konfiguracji linii dokonuje się z menu głównego: 
8 – Dane lokalizacji 
 1 – Modyfikacja danych 
  1 – Główne parametry 
   6 – Panel wyniesienia 
Do wyboru są następujące opcje: 

 Brak: nie jest podłączony żaden panel 
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 CO1: port komunikacyjny 1, port drukarki (J7.1 lub DB9) 
 CO2: port komunikacyjny 2, łącze dla panelu wyniesienia (J7.4) 

 
Uwaga: Te dwa łącza nie mogą być używane jednocześnie. W przypadku, gdy w użyciu jest panel 
wyniesiony, portu drukarki można użyć do zgrywania danych. 
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C. OGÓLNA INSTRUKCJA ODNOŚNIE KONSERWACJI 

1. SERWISOWANIE 

Na serwisowanie składa się jedynie odkurzenie wnętrza i umycie zewnętrza w razie potrzeby. Do mycia 
należy użyć wilgotnej szmatki. 

2. KONTROLA INSTALACJI 

 
Opisaną poniżej kontrolę należy wykonywać co najmniej raz do roku i przeprowadzać ją powinien 
wykwalifikowany i wytrenowany personel odpowiedzialny za instalację systemu sygnalizacji 
pożarowej. 
 
Kontrola oznacza głównie: 

 Ogólny przegląd stanu urządzeń; 

 Sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji. 

2.1. POTRZEBNE NARZĘDZIA I ŚRODKI 

Środki materialne 
Jeden numeryczny multimetr; 
Jeden chronometr; 
Jeden generator przystosowany do wszystkich rodzajów czujek; 
Narzędzia do testów (rodzaj zależny od urządzeń detekcyjnych). 

Dokumentacja 
Niniejszy podręcznik; 
Wypełniony protokół uruchomienia; 
Rysunki instalacyjne: z zaznaczonymi pozycjami poszczególnych urządzeń (czujek i innych); 
Kopia protokołu konserwacji do wypełnienia w trakcie kontroli. 

2.2. KONTROLE OGÓLNE 

Rozpoczynając od stanu uśpienia postępuj zgodnie z poniższą sekwencją: 
 

Kontrola Działanie Wynik 
Test sygnalizacji Naciśnij krótko klawisz na panelu 

frontowym. 
wszystkie diody LED zapalone + 
przerywany dźwięk brzęczyka. 

Rezerwowe źródło zasilania Odetnij dostęp do sieci 230V. Zapalone diody „Uszkodzenie 
zasilania” i  „Uszkodzenie” + ciągły 
dźwięk brzęczyka. 

Główne źródło zasilania Podłącz z powrotem sieć 
elektryczną i odłącz akumulator. 

Zapalone diody „Uszkodzenie 
zasilania” i „Uszkodzenie” + stały 
dźwięk brzęczyka. 

Powrót do stanu pierwotnego Podłącz z powrotem akumulator. Zapalona jedynie dioda „Normalna 
praca”. 

 
Zmierz napięcie: 

 Sieć elektryczna: pomiędzy 195V i 253V, prąd zmienny; 

 Rezerwowe źródło (akumulator): pomiędzy 25,8V i 28,2V, prąd stały. 
 
Wykonaj kolejno kontrole z tabeli głównego, a następnie rezerwowego źródła zasilania dla każdego 
zewnętrznego źródła zasilania i sprawdź poprawność sygnalizacji.  
 
2.3.  UWAGA  
 
Testy te faktycznie sprawdzają działanie systemu detekcji pożarowej. Należy dezaktywować urządzenia 
ochrony przeciwpożarowej, zostaną one sprawdzone osobno, zgodnie z ich własnymi procedurami.  
  

2.4. TESTY SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ 

2.4.1. Pole zastosowania 
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Kontrole te należy wykonać dla każdego punktu systemu detekcji (czujki, przyciski ROP oraz alarm 
techniczny). Przy okazji warto też sprawdzić działanie programowalnych urządzeń wyniesionych i 
sterujących oraz funkcji opóźnienia działania systemu. 
 
Oczywistym jest, że w przypadku, gdy system detekcji pożarowej obsługuje tryb dzień/noc, należy także 
upewnić się co do poprawności działania tej funkcji i dostosować moment załączenia systemu tak, aby 
to uczynić. Należy pamiętać, że stan alarmu może podlegać zastosowaniu tych trybów reakcji: 

 Potwierdzenie alarmu pożarowego (alarm wstępny);  

 Tryb Dzień/Noc. 
           
Uwaga 
1/ Zabronione jest stosowanie wszystkich trybów reakcji na stan alarmu dla grup ręcznej detekcji.  
2/ Zabronione jest stosowanie „trybu dzień/noc” dla grup automatycznej detekcji zgłoszonych w trybie 
alarmu wstępnego. 

2.4.2. Stan alarmu pożarowego 

Dla każdego punktu systemu detekcji: 

 Przełącz go w stan alarmu pożarowego, a następnie sprawdź poprawność wizualnej i akustycznej 
sygnalizacji; 

 Dla zaprogramowanych punktów wyniesionych sprawdź zgodność wskazań i zmierz opóźnienie; 

 Na końcu wykonaj reset. 
Uwaga: 

 Gdy grupa podlega testom, procesy zainicjowane przez alarmy pożarowe dla punktu tej grupy są 
stopowane. Jedynie te urządzenia detekcji pożarowej są zarządzane, które są zgłoszone jako 
odłączone. 

 Na jednej linii głównej maksymalnie dla dwóch punktów mogą być jednocześnie aktywne 
sygnalizator i sygnalizator zdalny. Przy większej ilości punktów najnowszy punkt w stanie alarmu 
spowoduje wygaśnięcie sygnalizatora i sygnalizatora zdalnego punktu, który znalazł się w stanie 
alarmu najdawniej; z wyjątkiem pierwszego punktu w stanie alarmu, którego elementy pozostaną 
stale aktywne. Ten tryb pracy sygnalizatorów punktów w stanie alarmu jest niezależny od 
ewentualnej aktywacji sterowanych wyjść czujek, co jest szczególnie przydatne przy zastosowaniu 
wspólnych zdalnych sygnalizatorów. 

            

2.4.3. Stan uszkodzenia 

Dla punktów będących przyczyną stanu uszkodzenia, alarmu technicznego lub dla urządzeń nie 
punktowych (czujek liniowych, urządzeń wielopunktowych i innych), przełącz dany punkt w stan alarmu i 
sprawdź poprawność sygnalizacji. 
           

3. CZĘŚCI ZAMIENNE 

Nazwa Symbol 
Przedni moduł czołowy Moduł MB128 module 

Moduł zasilania MA128 

Płyta RS485 FMC1 

Karta 7 przekaźników R7P2  

Karta 12 przekaźników R12P2  

Akumulator 12V/7Ah Zależnie od dostawcy 

AKUMULATORY 

Aktualna minimalna żywotność akumulatorów ołowianych to 2 lata. Zaleca się wymianę ich co 4 lata. 
Kody umieszczone na akumulatorach YUASA pozwalają określić datę ich produkcji. Znaczenie kodów 
podano poniżej: 
 

Kraj  Cyfra 1 Cyfra 2 Cyfra 3 Cyfra 4 Cyfra 5 Cyfra 6 Cyfra 7 Litera Przykład 
UK lub US rok miesiąc miesiąc day dzień kod 

wew. 
kod 

wew. 
- 1052142 

21/05/2001 

Taiwan rok rok miesiąc miesiąc dzień dzień fabryka linia 
produkcji 

9708063A 
06/08/1997 

Japonia rok rok miesiąc miesiąc dzień dzień kod 
wew. 

- 9703211 
21/03/1997 
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4. SERWISOWANIE 

Długa żywotność instalacji zależy od konserwacji, która bezwzględnie musi być wykonywana przez 
wykwalifikowaną firmę.  

D. PROTOKÓŁ KONSERWACJI 

Patrz dalej. 
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PROTOKÓŁ KONSERWACJI ARKUSZ 1/1 

 
Nazwisko operatora    : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   . 

Data                        : .   .   /   .   .   /   .   . 

Nazwa lokalizacji   : .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Symbol głównego urządzenia  : HEPHAIS128 

Numer seryjny    : .   .   .   .   .   .   .   . 
 
 
 

Kontrole ogólne 
Test sygnalizacji wynik prawidłowy, nieprawidłowy (a) 

Rezerwowe źródło zasilania  wynik prawidłowy, nieprawidłowy (a) 

Sieć elektryczna wynik prawidłowy, nieprawidłowy (a) 

Napięcie sieci elektrycznej .   .   .   V (b) 

Napięcie rezerwowego źródła zasilania .  .  ,  .   V (b) 

 
 

Testy operacyjne 

Testy systemu detekcji pożarowej wynik prawidłowy, nieprawidłowy (a) 

Opóźnienie linii sygnalizatorów akustycznych .   .   s (b) 

 
 

UWAGI 

 

 
(a): niepotrzebne skreślić 
(b): wpisać wynik pomiaru. 
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INSTRUKCJA URUCHOMIENIA 
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A. POTRZEBNE NARZĘDZIA I ŚRODKI 

 

Środki materialne 
 Urządzenie adresujące MINIBT05 ; 

 Numeryczny multimetr ; 

 Chronometr ; 

 Komputer PC z systemem Windows XP lub NT wyposażony w co najmniej 1 port USB oraz wszelkie 
urządzenia i oprogramowanie potrzebne do zgrywania danych; 

 Generator przystosowany dla wszystkich rodzajów czujek; 

 Narzędzia do testów (rodzaj zależny od urządzeń detekcyjnych).; 

 Na późniejszym etapie drukarka szeregowa, która posłuży do  zapisania wyników testów. 

Dokumentacja 
 Niniejszy podręcznik i w razie potrzeby instrukcje wybranych czujek, np. DLFB, LASER 4 i innych; 

 Rysunki instalacyjne: z zaznaczonymi pozycjami poszczególnych urządzeń (czujek i innych); 

 Plik z danymi lokalizacji uzyskany z oprogramowania “TELEHEPHAIS128 E”; 

 Kopia protokołu uruchomienia, który znajduje się na końcu niniejszego dokumentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        HEPHAIS128  
 
Uruchomienie składa się z 4 faz: 

 Działania wstępne polegające na oznakowaniu punktów i sprawdzeniu połączeń między 
urządzeniami 

 Konfiguracja urządzeń pozwalająca na ich integrację z instalacją 

 Podłączenie linii zewnętrznych 

 Przegląd systemu i testy funkcjonalności, czyli etap, w trakcie którego upewnia się co do 
poprawności ogólnej pracy centrali i funkcji sterujących systemem detekcji pożarowej 

 
Procedura uruchomienia opisana poniżej zakłada, że urządzenia detekcji (czujki, przyciski ROP 
itd.) są połączone i że wszystkie kable linii są poprowadzone do płyt centrali bez ich 
podłączenia.  
Ponadto: 

 Ważne jest, aby nieodłączane elementy adresowalne (AT95, DLFB, LASER 4 itd.) zostały 
zaadresowane przed podłączeniem do linii.  

 Należy zauważyć, że linią podrzędną wyposażoną w urządzenia z zakresu EX nie steruje się 
inaczej niż podłączając ją do MAY1EX; np. czujka VOEX funkcjonuje poprawnie jedynie, gdy 
jest stale zasilana.      
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B. DZIAŁANIA WSTĘPNE 

 

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się komunikat:  
Nieprawidłowe dane! Dane fabryczne zostaną zachowane w centrali.  
Aby kontynuować, naciśnij klawisz ENTER 

1. ADRESOWANIE PUNKTÓW 

Dla każdego punktu, zależnie od jego rodzaju (czujka punktowa lub inne) wykonaj: 

 Oznakowanie punktu kodem przy użyciu urządzenia adresującego: adres musi składać się z liczb 
pomiędzy 1 i 128; adres fabryczny każdego punktu to 0. 

 Oznakowanie punktu nazwą przy użyciu programu drukującego oprogramowania 
TELEHEPHAIS128E. 

 Oznakowanie podstaw (bezpośrednio na podstawie) oraz płyt podstaw (przyciski ROP i inne).  
Jednocześnie zainstaluj zaadresowane punkty oraz ewentualne izolatory ICC05, które można 
umieścić bez narzędzi pod modułem łącz na podstawie S05.  
Uwaga1: Zaleca się wykonanie pierwszych 2 faz w warsztacie.  

 Note2: Możliwe jest naklejenie na głowice czujek plakietek z nazwami dołączonych do centrali. Na 
tych plakietkach znajdują się adresy punktów. 
Możliwe jest także wydrukowanie tych plakietek przy użyciu narzędzia oprogramowania 
TELEHEPHAIS128 (szczegóły w instrukcji oprogramowania); w takim przypadku można oznakować 
i podstawy i głowice. 

 

2. KONTROLA LINII 

 
Przed podłączeniem jakichkolwiek linii należy upewnić się co do ich jakości. Dla każdej linii należy 
sprawdzić jej rezystancję właściwą i rezystancję izolacji.  
Kontrole te wykonuje się na punktach detekcji, sygnalizatorach.  

 
2.1.                REZYSTANCJA WŁAŚCIWA “CR”  
 
Pomiary te wykonuje się na podrzędnej linii detekcji, linii sygnalizatorów akustycznych..  
       

Moduł Koniec linii Rodzaj linii 

MB128 1N4007 i 56 1/4W 5% (EFL-M) Linia sygnalizatorów akustycznych 

 1N4007 i 28 1/4W 5% (EFL-D) W przypadku 2 linii sygnalizatorów akustycznych 

MAY1  3,9K 1/4W 5% Podrzędna linia detekcji (adres kolektywny) 

MAY1EX 3,9K 1/4W 5% Linia podrzędna 

2.2. REZYSTANCJA IZOLACJI « IR » 

 
Pomiary te wykonuje się na wszystkich liniach odchodzących od płyt centrali. Dla każdej z tych linii 
zmierz rezystancję pomiędzy każdą z żył kabla (uwzględniając ekranowanie) a uziemieniem 

elektrycznym instalacji. Niezależnie od rodzaju linii zmierzona wartość rezystancji powinna wynosić IR 

1M. 
 

2.3 KONTROLA POSZCZEGÓLNYCH LINII GŁÓWNYCH  

 
Przy użyciu urządzenia MINIBT05 upewnij się, że każda linia adresowalna lub pętlowa posiada 
odpowiednie adresowanie (adres i rodzaj) porównując je z dokumentacją instalacyjną.  
W przypadku nieprawidłowości sprawdź przede wszystkim jakość połączenia (złe styki, uszkodzenie 
izolacji i inne problemy) i dokonaj jak najszybciej napraw. 
 
W konfiguracji pętli i dla każdych 2 linii wykonaj następujące pomiary: 
 

Moduł Właściwa wartość rezystancji Pomiar 
MB128 < 120 Pomiędzy początkiem – i powrotem – każdej pętli 
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 < 120 
Pomiędzy ekranem początku – i ekranem powrotu 
– każdej pętli 

 
 
 

2.4 WERYFIKACJA LINII SYGNALIZATORÓW AKUSTYCZNYCH 

 

Po tym jak wszystkie sygnalizatory akustyczne i urządzenia sygnalizacji ewakuacyjnej zostaną 
podłączone do centrali i przed podłączeniem pętli/linii detekcji do centrali, sprawdź czy ilość i rodzaj 
urządzeń na linii pozostają w zgodzie z pojemnością centrali. 
 
2.4.1 Linia sygnalizatorów akustycznych zakończona jest poniższym obwodem EFL-M: 

- 1 dioda 1N4007 

-  1 rezystor końca linii (EOL) 56  
 
2.4.2 Linia sygnalizatorów akustycznych zakończona jest poniższym obwodem EFL-D (2 równoległe 
linie): 

- 1 dioda 1N4007 

- 1 rezystor końca linii (EOL) 28  
 
Pokazuje to poniższy rysunek: 

  

+

-

R

D

 
Zmierz napięcie na diodzie pomiędzy dwoma żyłami kabla linii sygnalizatorów akustycznych (+) i (-). 
Czarny przewód do (+) a czerwony do (-) i sprawdź czy zmierzona wartość zawiera się pomiędzy 0,6V i 
0,7V. 
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C. KONFIGURACJA 

1. OGÓLNA 

Aby uruchomienie było możliwe, centrala musi najpierw zostać skonfigurowana na tych 2 polach: 

 Konfiguracja urządzeń: (centrala bez zasilania), wykonuje się ją przed instalacją płyt za pomocą 
selektorów i zworek; 

 Konfiguracja oprogramowania: (centrala zasilana), pozwala na zdefiniowanie danych lokalizacji, 
wybranych funkcjonalności i połączeń wewnątrz-systemowych. 

2. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ 

Aby poprawnie wykonać konfigurację oprogramowania, wszystkie płyty centrali muszą być 
skonfigurowane, zainstalowane i podłączone. 

2.1. POZYCJE SELEKTORÓW 

Moduł Selektor Dostępne opcje 
MB128 SW1 « WŁ » - « WYŁ »: Zgrywanie danych lokalizacji. 

Karta R7P2 przełączniki i zworki Dla każdego użytego przekaźnika wybierz rodzaj (NO lub NC) i typ 
(oporowy lub bezoporowy) styku. 

Karta R12P2 przełączniki i zworki Dla każdego użytego przekaźnika wybierz rodzaj (NO lub NC) i typ 
(oporowy lub bezoporowy) styku. 

FMC1 JP1 Do wyboru RS485/RS422: wybierz RS485. 

 JP2 Brak. 

2.2. IMPLEMENTACJA 

Po wykonaniu powyższej konfiguracji zainstaluj: 

 2 akumulatory rezerwowego źródła zasilania; 

 kartę R7P2 lub R12P2. 

Moduł FMC1 zostanie podłączony po zgraniu danych. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
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3. KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA 

  

3.1. ZASILANIE 

 
Gdy elementy centrali są podłączone i skonfigurowane:  

 Zmierz napięcie  głównego źródła zasilania (sieć elektryczna pomiędzy 195V i 253V); 

 Podłącz centralę do głównego źródła zasilania, a później do rezerwowego.  
Sprawdź czy: 

 Pali się zielona dioda "NORMALNA PRACA" na przednim panelu modułu MB128.  
 

3.2 POTWIERDZENIE DANYCH LOKALIZACJI  

 

3.2.1. Informacje ogólne  

 
Dla HEPHAIS 128 dostępne są dwa tryby potwierdzenia danych: 

 Tryb 1: zgranie danych z komputera PC (najczęściej stosowany tryb); 

 Tryb 2: konfiguracja tradycyjna, która wymaga podłączenia głównych linii do centrali.  
 

3.2.2. Tryb 1: zgrywanie danych 

 
3.2.2.1. Pozyskanie danych lokalizacji  
 
W oprogramowaniu TELEHEPHAIS128 E wprowadź wszystkie parametry określające lokalizację (w 
razie problemów skorzystaj z menu pomocy).  
 
3.2.2.2. Połączenie  
 
Wykonaj połączenia potrzebne do zgrywania danych: 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2.2.3 Transfer danych 

 
Po podłączeniu przełącz SW1 na pozycję WŁ. Centrala przejdzie w stan uszkodzenia systemowego, a 
na ekranie wyświetli się poniższe menu: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Kabel bezpośredni z 2 żeńskimi SUB-D 9 

   PC 

Port komunikacyjny 

9600 baudów 

Moduł MB128 

SubD9 

(RS232) 

1 – Wgraj dane 

2 – Zgraj dane 

3 – Zgraj język 

SW1 (ładuj dane lokalizacji) 
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Naciśnij klawisz "2" na klawiaturze, przez ok. 30 sekund na ekranie będzie wyświetlany komunikat o 
zgrywaniu danych. 
Następnie kliknij na ikonce zgrywania danych lokalizacji: po zakończeniu transferu na ekranie wyświetli 
się poniższy komunikat: 
  
 
 
 
Po kilku minutach centrala funkcjonuje: 

 Zapali się dioda „Uszkodzenie systemowe” i 

 Aktywuje się sygnalizacja uszkodzeń związana z różnymi liniami i zewnętrznymi łączami, które nie 
są podłączone. 

 
 
Uwaga: jeśli łącze RS485 (Alpha Rna/Alpha RE) jest w użyciu, zgłoś je za pomocą opcji menu 8.1.1.6. 
 

3.2.3.Tryb 2: Konfiguracja automatyczna 

3.2.3.1. Ogólnie 
 
Tryb ten umożliwia szybkie rozpoczęcie podstawowej instalacji i nie wymaga żadnych urządzeń 
przetwarzających dane. Wymagane jest spełnienie 3 warunków:  

 wykonanie testów opisanych w punkcie §.B.3.3 niniejszej dokumentacji jest niezbędne aby 
sprawdzić wszystkie punkty; 

 wszystkie urządzenia adresowalne muszą być zasilane (specjalne czujki), oznakowane i 
zainstalowane;  

 wszystkie linie detekcji muszą być podłączone do centrali.  
 
3.2.3.2. Rozpoczęcie procedury 

 
Uwaga, gdy ta procedura zostanie uruchomiona, wszystkie dawne dane lokalizacji zostaną 
wymazane. 
 
Wybierz z menu głównego opcję "8 – Dane lokalizacji" - "2 – Samouczenie".  
Na początku procedury pojawi się pytanie o podłączenie linii. Następnie centrala poda ilość 
zaadresowanych punktów znalezionych na każdej linii głównej lub pętlowej. Potrwa to około 4 minut.  
 
3.2.3.3. Dokończenie procedury 
  
Podmenu dostępne po wybraniu opcji "8 – Dane lokalizacji" - "1 – Modyfikacja danych" pozwalają na 
dokończenie konfiguracji poniższych elementów:  
1. Główne parametry  
2. Punkty  
3. Grupy dozorowe  
4. Sygnalizatory  
5. Funkcja Dzień/Noc  
 

3.3. ZMIANA JĘZYKA 

  
Aby rozpocząć tę procedurę wykonaj te same połączenia co do zgrywania danych, a następnie przełącz 
SW1 na pozycję WŁ. Centrala przełączy się w stan uszkodzenia systemowego, a na ekranie wyświetli 
się poniższe menu: 
 
 
 
 

Zgrywanie  OK 

Przełącznik SW1 na WYŁ 

1 – Wgraj dane 
2 – Zgraj dane 

3 – Zgraj język 
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Naciśnij klawisz "3" na klawiaturze, przez ok. 30 sekund na ekranie będzie wyświetlany komunikat o 
zgrywaniu danych. 
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Następnie kliknij ikonkę zgrywanie języka, aby wybrać plik do transferu; po zakończeniu transferu na 
ekranie wyświetli się poniższy komunikat:        
  
 
 
 
 
Przy następnym uruchomieniu centrala będzie funkcjonować z nowym językiem. 
 

D. POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNYMI ŁĄCZAMI 

Połączeń z nowymi liniami i łączami zewnętrznymi należy dokonywać po kolei. W żadnym przypadku 
nie wolno przechodzić do podłączania kolejnych linii, jeśli pozostaje jakieś nienaprawione uszkodzenie. 
 
Ten etap pozwala na wprowadzenie systemu w stan uśpienia. 
 

Łącza Sygnalizacja powiązanego uszkodzenia 
Wyjście 24V (MB128) Uszkodzenie ogólne w przypadku zwarcia lub przeładowania 

łowne linie detekcji (MB128) Podłącz linie detekcji w rosnącym porządku numerów linii.  
Na każdym etapie upewniaj się, że znikają sygnały o 
uszkodzeniach (za pomocą menu ekranu). 

Podrzędne linie detekcji lines (MAY1 i in.) W tym przypadku, jeśli uszkodzenie utrzymuje się, jest 
spowodowane przez zbiorczy adres. 

Przekaźnik 1 / alarm ogólny (MB128) Brak sygnalizacji, używane urządzenia zapewniają ogólne 
nadzorowanie tych łącz. 

Przekaźnik 2 / uszk. ogólne (MB128) Brak sygnalizacji, używane urządzenia zapewniają ogólne 
nadzorowanie tych łącz. 

Programowalne wejście 1 (MB128) Zależnie od programowania. 

Programowalne wejście 2 (MB128) Zależnie od programowania. 

RS232 – Drukarka (MB128) Brak sygnalizacji. 

RS485 (J7.4) Upewnij się, że diody wskazujące na brak komunikacji i odłączenie 
systemu są zgaszone. Uszkodzenie może pochodzić od panelu 
Alpha Rna/Alpha RE, który także nadzoruje to połączenie. 

RS485 (J7.1 poprzez FMC1) Upewnij się, że diody wskazujące na brak komunikacji i odłączenie 
systemu są zgaszone. Uszkodzenie może pochodzić od panelu 
Alpha Rna/Alpha RE, który także nadzoruje to połączenie. 

Linia sygnalizatorów akustycznych 
(MB128) 

Sprawdź czy dioda Uszkodzenie/odłączenie sygnalizatorów 
akustycznych jest zgaszona. 

Przekaźniki (R7P2 lub R12P2) Brak sygnalizacji, używane urządzenia zapewniają ogólne 
nadzorowanie tych łącz. 

 

E. KONTROLE I TESTY 

Kontrole te pozwalają na sprawdzenie poprawności działania systemu detekcji pożarowej. 
 
Wymagane są 2 główne etapy: 

 Kontrole źródeł zasilania; 

 Testy operacyjne. 

1. KONTROLA ŹRÓDEŁ ZASILANIA 

Rozpoczynając od stanu uśpienia postępuj zgodnie z poniższą sekwencją: 
 

Kontrola Działanie Wynik 
Rezerwowe źródło zasilania Odetnij dostęp do sieci 230V. Zapalone diody „Uszkodzenie 

zasilania” i  „Uszkodzenie” + ciągły 
dźwięk brzęczyka. 

Główne źródło zasilania Podłącz powrotem sieć elektryczną i 
odłącz akumulator. 

Zapalone diody „Uszkodzenie 
zasilania” i „Uszkodzenie” + stały 
dźwięk brzęczyka. 

Powrót do stanu pierwotnego Podłącz powrotem akumulator. Zapalona jedynie dioda „Normalna 
praca”. 

Zgrywanie OK 

Przełącznik SW1 na WYŁ 
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Wykonaj kolejno kontrole według tabeli głównego, a następnie rezerwowego źródła zasilania dla 
każdego zewnętrznego źródła zasilania i sprawdź poprawność sygnalizacji.  
 

2. TESTY OPERACYJNE 

 

2.1.  UWAGA  

 
Testy te faktycznie sprawdzają działanie systemu detekcji pożarowej. Należy dezaktywować urządzenia 
ochrony przeciwpożarowej, zostaną one sprawdzone osobno, zgodnie z ich własnymi procedurami.  
  

2.2. TESTY SYSTEMU DETEKCJI POŻAROWEJ 

2.2.1. Pole zastosowania 

 
Kontrole te należy wykonać dla każdego punktu systemu detekcji (czujki, przyciski ROP oraz alarm 
techniczny). Przy okazji warto też sprawdzić działanie programowalnych urządzeń wyniesionych i 
sterujących oraz funkcji opóźnienia działania systemu. 
 
Oczywistym jest, że w przypadku, gdy system detekcji pożarowej obsługuje tryb dzień/noc, należy także 
upewnić się co do poprawności działania tej funkcji i dostosować moment załączenia systemu tak, aby 
to uczynić. Należy pamiętać, że stan alarmu może podlegać zastosowaniu tych trybów reakcji: 

 Potwierdzenie alarmu pożarowego (alarm wstępny);  

 Tryb Dzień/Noc. 
           
Uwaga 
1/ Zabronione jest stosowanie wszystkich trybów reakcji na stan alarmu dla grup ręcznej detekcji.  
2/ Zabronione jest stosowanie „trybu dzień/noc” dla grup automatycznej detekcji zgłoszonych w trybie 
alarmu wstępnego. 

2.2.2. Stan alarmu pożarowego 

Dla każdego punktu systemu detekcji: 

 Przełącz go w stan alarmu pożarowego, a następnie sprawdź poprawność wizualnej i akustycznej 
sygnalizacji; 

 Dla zaprogramowanych punktów wyniesionych sprawdź zgodność wskazań i zmierz opóźnienie; 

 Na końcu wykonaj reset. 
Uwaga: 

 Gdy grupa podlega testom, procesy zainicjowane przez alarmy pożarowe dla punktu tej grupy są 
stopowane. Jedynie te urządzenia detekcji pożarowej są zarządzane, które są zgłoszone jako 
odłączone. 

 Na jednej linii głównej maksymalnie dla dwóch punktów mogą być jednocześnie aktywne 
sygnalizator i sygnalizator zdalny. Przy większej ilości punktów najnowszy punkt w stanie alarmu 
spowoduje wygaśnięcie sygnalizatora i sygnalizatora zdalnego punktu, który znalazł się w stanie 
alarmu najdawniej; z wyjątkiem pierwszego punktu w stanie alarmu, którego elementy pozostaną 
stale aktywne. Ten tryb pracy sygnalizatorów punktów w stanie alarmu jest niezależny od 
ewentualnej aktywacji sterowanych wyjść czujek, co jest szczególnie przydatne przy zastosowaniu 
wspólnych zdalnych sygnalizatorów. 

            

2.2.3. Stan uszkodzenia 

Dla punktów będących przyczyną stanu uszkodzenia, alarmu technicznego lub dla urządzeń nie 
punktowych (czujek liniowych, urządzeń wielopunktowych i innych), przełącz dany punkt w stan alarmu i 
sprawdź poprawność sygnalizacji. 

3. ZAKOŃCZENIE FAZY URUCHAMIANIA 

Po zakończeniu testów i kontroli skonfiguruj centralę zależnie od wymagań danej lokalizacji. 
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Wykonaj krótki przegląd konfiguracji lokalizacji. Poza drukarka wybraną w trakcie uruchomienia (jeśli 
była użyta) trzeba skonfigurować centralę i jej środowisko tak, aby spełnić wymagania danego 
zastosowania. 
 
Wydrukuj dane lokalizacji; odłącz drukarkę, jeśli zachodzi taka potrzeba i kontynuuj zgrywanie danych 
dopóki nie uzyskasz ostatecznej konfiguracji dla danego zastosowania. 
 
Wymaż całe dane historyczne (funkcja poziomu 3), aby zainicjować zbieranie nowych danych 
historycznych centrali. 
Gdy tylko centrala przejdzie w stan spoczynku, podłącz lub aktywuj połączenia z szafkami i skrzynkami 
systemów ochrony przeciwpożarowej. 
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INSTRUKCJA INSTALACJI I POŁĄCZEŃ 
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A. RYSUNKI I SPIS ELEMENTÓW 

 

Rys. tech. Index Mod. Nazwa 

Rt1 A 58 Montaż i elementy HEPHAIS 128 

Rt2 B 59 Schemat złącz 

Rt4 B 60 Czujki serii 05 

Rt5 A 61 Czujka IR95 (podczerwieni) 

Rt6 A 62 DMA05, DMA05-R, AVSA05 

Rt7 A 63 Czujki promieniowe DLFB-I, DLFB-C, DLFB-R 

Rt8 A 64 LASER 4 

Rt9 A 65 DFA05 

Rt10 A 66 Moduły interfejsów AT95 , ATC95 

Rt11 A 67 ETC05, ET4C05 

Rt12 A 68 Moduły interfejsów FM2IO, FM4I, FM4IO, MAY1T 

Rt13 A 69 Połączenie MAY1 / MAY1EX 

Rt14  70 MBA95, MBA95ex 

Rt15 A 71 Standardowa seria 05 dla MAY1 

Rt16 A 72 Sound05 

Rt17 A 73 Czujka gazu GDxxx 

Rt18 A 74 Zdalny panel sygnalizacji TR-SDI 

Rt19 A 75 Łącza RS485 i RS232 

Rt20 A 76 Łącza RS485 i 24V : ALPHA Rna, Alpha RE poprzez FMC1 

Rt21 A 77 Łącza RS485 i 24V : ALPHA Rna, Alpha RE poprzez łącze J7.4 

Rt22 A 78 Zarządzanie sygnalizatorami akustycznymi 
Rt23 A 79 S.E.V. : głosowy panel ewakuacyjny 
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2. WYMAGANA DOKUMENTACJA 

Poza niniejszym dokumentem potrzebne będą: 

 rysunki implementacji urządzeń w lokalizacji wraz z oznakowaniem i adresami; 

 rysunki montażowe wybranych elementów (czujek punktowych, liniowych, wielopunktowych). 

B. IMPLEMENTACJA 

1. INSTALACJA 

Po sprawdzeniu pozycji na rysunkach przytwierdź obudowę centrali korzystając z 3 otworów 

przewidzianych do tego celu (montaż ścienny). W przypadku korzystania ze standardowej szafy 19 
użyj zestawu AlphaE2. 
Moduł FMC1 (jeśli jest używany) należy zamontować w odległości mniejszej niż 1,5m od obudowy. 
 
Ewentualna integracja modułu R7P2 lub R12P2 nastąpi w trakcie uruchomienia; to samo dotyczy 
akumulatorów. 
 
Najlepiej zamontować centralę tak, aby panel przedni znajdował się na wysokości pomiędzy 1,4m i 
1,7m, co nie utrudni obsługi i konserwacji urządzenia i sprawi, że jego ekran będzie dobrze widoczny. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu instalacji centrali można przejść do instalacji innych urządzeń, w czym mogą być 
pomocne ich instrukcje obsługi. 
 

Nigdy nie instaluj adresu punktu (czujki, przycisku ROP, modułu), który nie jest oznakowany 

2. POŁĄCZENIA 

2.1. ZALECENIA 

Aby zachować oryginalny współczynnik ochrony centrali (IP31), kable powinny wchodzić do wnętrza 
urządzenia przez otwory znajdujące się w dolnej części i/lub na spodzie centrali. 
Nie podłączaj linii do centrali od razu, zostaną one podłączone w trakcie uruchomienia instalacji. 
           

1,4 do 1,7m 
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2.2. ŹRÓDŁA ZASILANIA 

Należy przewidzieć zastosowanie linii dedykowanej i jej ochrony dla celów ochrony przeciwpożarowej. 
Tablicę należy połączyć z uziemieniem elektrycznym; uziemienie to musi być przeznaczone dla słabych 
sygnałów, jak „prądy niskich napięć” czy „przetwarzanie danych”. 
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2.3. ZEWNĘTRZNE ZASILANIE URZĄDZEŃ DETEKCJI POŻAROWEJ 

Zasilanie 24Vniezbędne dla niektórych urządzeń detekcji pożarowej można pozyskać z wyjścia 24V 
modułu MB128 lub z zewnętrznego zasilacza (na przykład AL124B); w tym drugim przypadku 
uszkodzeniami sieci elektrycznej i akumulatorów powinny zarządzać programowalne wejścia modułu 
MB128; nie jest potrzebne nadzorowanie tych linii.       

2.4. WYJŚCIA STEROWANIA INTERFEJSÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ 

Wyjście sterowania interfejsu ATC95 musi być przeznaczone jedynie dla detekcji pożarowej.  

2.5. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW SYSTEMU 

Moduł Rodzaj linii Rodzaj kabla Rysunki 
 Sieć elektryczna 3 x 1,5mm² (2P+E) i 

ferrytowy 
Moduł łącz sieci 230V. 

MB128 Detekcja pożarowa 1 para 8/10 ekranowany Czujki serii 05: rt4. 

   Czujka IR95 (podczerwieni): rt5. 

   Izolator: rt3 

   Czujka promieniowa DLFB-I, DLFB-R, DLFB-C: rt7. 

  1 para 8/10 ekranowany i  Laser 4: rt8. 

  2x1,5mm² (zasilanie) Połączenie MAY1/MAY1EX: rt12. 

   Standardowa seria 05 dla MAY1: rt13 

  1 para 8/10 ekranowany Przyciski ROP: rt5, DMA05 rt6 

   Moduł interfejsu AT95, ATC95, ATG95: rt10. 

   Moduł interfejsu FM2I, FM4I, FM4IO, MAY1T: rt11 

  2 x 1,5mm² lub 2 x 2,5mm² Linia sygnalizatorów akustycznych: rt19 

 24V/0,5A  1 para 8/10 ekranowany rt2 

 Zbieranie informacji  2 x 8/10 Programowalne wejścia: rt2 

   Moduł wejść/wyjść: rt9 

 Wyniesienie 
informacji 

3 pary 8/10 ekranowany TR-SDI : rt16 

   2 x 8/10 Programowalne przekaźniki : rt2 

  1 lub 2 pary 8/10 
ekranowany 

RS232 – drukarka szeregowa : rt17 

MB128 Głośniki 2 x 1,5mm² lub 2 x 2,5mm² Linia sygnalizatorów akustycznych: rt119 

 (1 lub 2 linie w //)  SEV: rt120 

FMC1 Wyniesienie 
informacji 

1 para 8/10 ekranowany RS485 - ALPHA Rna/ALPHA RE: rt17 

  1 para 8/10 ekranowany i RS485 przy 24V - ALPHA Rna/Alpha RE : rt18 

  2x1,5mm² (zasilanie)  

R7P2 lub Wyniesienie alarmu   

R12P2 Wyniesienie 
informacji 

3 pary 8/10 ekranowany TR-SDI: rt16 

   2 x 8/10 Moduł łącz płyty MB128 : rt2 

rt: rysunek techniczny. 
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C. RYSUNKI TECHNICZNE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Uwaga: 
Należy pozostawić pusty obszar 100mm po każdej 
stronie obudowy, aby umożliwić swobodny bieg 
okablowania i ułatwić konserwację i instalację. 

 

3 otwory o średnicy 6 

montaż ścienny 

akumulator 
12V/7Ah karta R7P2 lub 

R12P2 

akumulator 
12V/7Ah 

akumulator 
12V/7Ah 

strefa głównych połączeń 

moduł MB128 

RYSUNEK TECHNICZNY 

MONTAŻ I ELEMENTY HEPHAIS 128 
 

rt n° : 1 

element podstawowy 

element opcjonalny elementy centrali 
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RYSUNEK TECHNICZNY rt n° : 2 

SCHEMAT ZŁĄCZY 

moduł MB128 

złącze RS485 dla 

panelu wyniesionego 

re
z
e
rw

o
w

e
 ź

ró
d
ło

 z
a
s
ila

n
ia

 

zgrywanie / wgrywanie 
lub FMC1 

RS232 szeregowa drukarka 

wyjście 24V 
 
wejście progr.2 
wejście progr.1 

linia 1 lub początek pętli 1 

linia 2 lub początek pętli 1 

linia 3 lub początek pętli 2 

linia 4 lub początek pętli 2 

przekaźnik alarmu 

pożarowego 

przekaźnik 

uszkodzenia 

linia sygnalizatorów 
akustycznych 
 

programowalny przekaźnik 1 

programowalny przekaźnik 2 

programowalny przekaźnik 3 

L
IN

IA
 4

 
L

IN
IA

 2
 

L
IN

IA
 3

 
L

IN
IA

 1
 

P
Ę

T
L

A
 1

 
P

Ę
T

L
A

 2
 

P
R

Z
E

K
 1

 
P

R
Z

E
K

 2
 

P
R

Z
E

K
 3

 
U

S
Z

K
O

D
Z

E
N

IE
 

karta R12P2 

(opcjonalna) 

K8 do K12 nie używane dla opcji 
R7P2 

ekran 

 

ekran 

 

moduł FMC1 
(moduł dodatkowy) 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY rt n°:4 

OKABLOWANIE OBWODU OTWARTEGO 

Zdalny 
sygnalizator 
alarmu IND05 

 
S05 N°1 

 
1 2 3 4 5 6 7

7 
8 

Ekran 

 

L+ 

L- 

2 przewody s ≤ 1,5mm² 
z ekranowaniem 

 

1 2 3 4 5 6 7
7 

8 S05 N°n 

 

2 przewody s ≤ 2,5mm² 

 

2 przewody s ≤ 1,5mm² 
z ekranowaniem 

 

 C 

 - 

OKABLOWANIE PĘTLI Z użyciem izolatora podstawy ICC05 lub 

łączówki STRAPP 

2 przewody s ≤ 1,5mm² z ekranowaniem 
 

Remote alarm 
indicator IND05 

 

S05 N°1 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7
7 

8 
 

Ekran 
 

L+ 

L- 

2 przewody s ≤ 1,5mm² 
z ekranowaniem 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7
7 

8 
 

S05 N°n 

 

 C 

 - 

L+ 

L- 

Ekran 

 

 
Początek 

pętli 

Powrót pętli 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7
7 

8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 
   NC 
 

 
 NO 

  
 
 

Z użyciem przekaźnika podstawy R05 
30V/2A 
Przekaźnik sterowany wyjściem czujki 
dedykowanym dla zdalnego 
sygnalizatora (karta zintegrowana z 

podstawą) 

2 przewody  
s ≤ 1,5mm² z 
ekranowaniem lub 
szersze jeśli na 
obu podstawach 
użyto STRAPP lub 
ICC05 

Można użyć kabla o średnicy 

większej niż 1,5mm² 

S05 N°m 
 

2 przewody s ≤ 1,5mm² z ekranowaniem lub 
szersze jeśli na obu podstawach użyto 
STRAPP lub ICC05 
 

R05, ICC05, STRAP, 

akcesoria podstawy 

W
ej

śc
ie

 z
 b

o
k
u



<

 9
,5

m
m

 

Podstawa 

S05 

Wejście z boku 

x < 8mm 

 

Wejście 

na spodzie 

 

W
ej

śc
ie

 z
 b

o
k
u



<

 9
,5

m
m

 

PRZEKRÓJ INSTALACJI 

Połączenie podstaw bez izolatora 
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CZUJKI SERII 05 Index : B 

ekran ekran 

fragment pętli lub linii adresowalnej 
 
Uwaga: 
1. Wszystkie ekrany muszą być chronione przez izolację. 
2. Głowice detekcyjne muszą być zaadresowane przed montażem. 
3. Aby uzyskać „zaprogramowany sygnalizator”, podłącz „–„ sygnalizatora do łącza 1 podstawy 

zamiast łącza 2. 

 

ekran 
ekran 

fragment pętli głównej lub linii adresowalnej (ROP – seria A95) 
 
Uwaga: 
1. Wszystkie ekrany muszą być chronione przez izolację. 
2. Przyciski ROP muszą być zaadresowane przed montażem. 
3. DM95 można użyć jedynie na pętli. 

 

RYSUNEK TECHNICZNY 

jedynie  

podstawa S95 

 
podstawa S95  
ze zdalnym  

sygnalizatorem 

przycisk ROP BA95 przycisk ROP DM95 (z izolatorem pętli) 

rt n° : 5 
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                    CZUJKA IR95 (PODCZERWIENI) 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

DMA05, DMA05R Index : A 

rt n°:6 

DIAGRAM POŁACZEŃ DMA05, DMA05R, AVSA05 
 
 
 
z, . 

Połączenie pętli 

Połączenie linii 

 Manual call point 
With a relay integrated 

R
et

u
rn

 

Normally open contact (NO)  

1 2 3 4 5 

<
  

1
0

0
m

 

Ø
 =

 8
/1

0
 

L + 

 

L – 
Screen 

L + 

 

L – 
Screen 

S
ta

rt
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

DMA05 DMA05 DMA05R 

 

WIRING IN LOOP LINE 

 Manual call point 
With a relay 

<
  

1
0
0
m

 

Ø
 =

 8
/1

0
 

L + 

 

L – 
Screen 

1 2 3 4 5 

S
ta

rt
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

Normally open contact(NO) 

DMA05 DMA05 DMA05R 

 WIRING IN OPEN LINE 

Uwaga: Każdy DMA05, 

DMA05R, AVSA05 posiada 
wbudowany izolator 

ekran 

ekran 

ekran 

Przycisk ROP ze zintegrowanym 
przekaźnikiem 

Styk normalnie otwarty (NO) 

 

Styk normalnie otwarty (NO) 

 

Przycisk ROP z przekaźnikiem 

OKABLOWANIE LINII ADRESOWALNEJ 

OKABLOWANIE LINII PĘTLOWEJ 

P
o
c
z
ą
te

k
 

P
o
w

ró
t 

P
o
c
z
ą
te

k
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SEFI
BEAM DETECTOR DLFB I

fti n° : 7
INSTALLATION TECHNICAL SHEET

intitulé :

indice : A

4

5

6

7

8

DLFB

-

+

screen

3

1

2

4

5

6

7

8

DLFB

+

3

9 9

-

+

screen

Notes : All the screen cables must  be protected by insulator tubes or tapes.
            It is necessary to download the detectors adresses before installing them 

DLFB I
Addressable version

1

2

    1 
     

 
                     

                   2      

 
 
 

       3 
     

                   4 
     

 

                   5 

    6 
     

                    7 
     

 

                    8 

    9 

    + wejście/wyjście linii lub pętli (bez wewnętrznego izolatora) lub + wejście pętli (z wewnętrznym izolatorem) 

     

 
                     

                   – wejście/wyjście linii lub pętli (bez wewnętrznego izolatora) lub – wejście pętli (z wewnętrznym izolatorem) 
     

 
 
 

       zarezerwowane 

     

                   + wyjście pętli (z wewnętrznym izolatorem) 

     

 

                   - wyjście pętli (z wewnętrznym izolatorem) 

    + wejście zasilania (moduł opcjonalny) 

     

                    + RS485 (moduł opcjonalny) 

     

 

                    - RS485 (moduł opcjonalny) 

    Ekran 

ekran 
ekran 

DLFB I 
Wersja adresowalna  

Uwaga: Ekrany wszystkich kabli muszą być chronione tubami lub taśmą izolacyjną. 
             Konieczne jest zgranie adresów czujek przed instalacją. 

 

RYSUNEK TECHNICZNY 

CZUJKA PROMIENIOWA DLFB I 

rt n° : 7 
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SEFI
LASER 4

its n° : 8 
INSTALLATION TECHNICAL SHEET

index : A

CM

NO

NC

1

2

3

5

4

7

6

8

10

9

12

11

14

13

CM

NO

CM

NO

CM

NO

CM

NO

NC

CM

NO

K1 - prealarm

K2 - prealarm2

K3 - alarm

K4 - alarm 2

K5 - fault

K6 - disable

1

2

3

5

4

7

6

8

10

9

12

11

14

13

TB1
TB2

E24+

E24-

S24+

S24-

N
O

T
 U

S
E

D

to n
e
x
t

d
e
te

c
to

r e

2
,2

k
o

h
m

s

FDS
to 
next
detector

Nota 1 : the voltage of external power supply must be comprised between 18V and 30V with 0.4A  max consumption. 

Battery  must authorise 12h05min autonomy.
Section of the cable (1,5² minimum) must be adapted to provide a voltage over 18V  to last detector of  a same line.

Nota 2 : You must address ATC95 before its connection.

P
H

N

mains

E

230V/50Hz

T R L T R L

presence
battery

presence

mains

O
V

+
U

t

 24V 
(note 1)

to mains fault 
input of FDS

to battery fault
input of FDS

LASER 4

24V External power supply

E
-

E
+

J

M

H

ATC95

(nota 2)

S

 
 

 

K1 – alarm wstępny 

 

K2 – alarm wstępny 

 

K5 – uszkodzenie 

 

K6 – odłączenie 

Uwaga 1: Napięcie zewnętrznego źródła zasilania musi plasować się pomiędzy 18V i 30V przy maksymalnym 
poborze prądu 0.4A. 
Akumulator musi być w stanie działać niezależnie przez 12h05min. 
Należy zaadaptować fragment kabla (o średnicy minimum 1,5

2
) do zapewnienia napięcia ponad 18V ostatniej czujce 

na tej samej linii. 
 
Uwaga 2: ATC95 trzeba zaadresować przed podłączeniem. 

 

(uwaga 2)  

 

do wejścia uszkodzenia sieci 
elektrycznej systemu detekcji pożarowej 

 

wejścia uszkodzenia akumulatora 
systemu detekcji pożarowej 

system 
następnej 

czujki 

system  
detekcji 
pożarowej 

Zewnętrzne źródło zasilania 24V 
 

sieć elektryczna sieć obecna akumulator obecny 

Zewnętrzne źródło zasilania 24V 
 

(uwaga 1) 
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Shield + - 

R L
R 

T
R 

Battery 

 fault 

R L
R 

T
R 

Mains 

Fault 

-
R 

+
L
R 

Output 

EPS – 24Vdc 

1
R 

2
L
R 

Alim. 1 

   

(2) General 

Fault 

10 11 12    

Fire Alarm 

Way I 

13 14 15    

Fire alarm 

Way II 

16 17 18 

AMB35 board 

R
F

L
 

R
A

 

Shield - + 

 

 

 

Input 

Signal 

S+ 

S- 

e 

  M L 

 

 

 

E+ 

E- 

e 

ETCO / 
 ETC05 (3) 

Toward programable 
input of the panel to 
repeat the energyfault 

T R L T R L T R L 

 
 

 
Report cable 1 pair 8/10 

Power suplly cable: 2 x 1,5² CRI 

Cable 1 pair 8/10 with shield SYT1 or SYS1 

 
 

 

 

 

(1) : Jeśli wybrana jest opcja : „Alarm pożarowy zablokowany”: na reset złożą się 2 fazy: 

 Lokalny reset inicjowany przyciskiem reset na panelu przednim 

 Ogólny reset systemu detekcji pożarowej 
 

(2) : Przekaźnik w stanie uśpienia przy braku zasilania (zabezpieczenie pozytywne) lub w przypadku 
uszkodzenia. 

(3)  : ETCO/ETC05 skonfigurowany jako ATC95. 
        
 

 
 

 

 

SEFI RYSUNEK TECHNICZNY rt n° 9 

 

Płyta AMB35 

 

Ekran 

Kabel raportu: 1 para 8/10 
 
 
Kabel zasilania: 2 x 1,5

2
 CRI 

 
 
Kabel: 1 para 8/10 z ekranowaniem SYT1 lub SYS1 
 

 

Do programowalnego wejścia 
centrali w celu wyniesienia 
energii/uszkodzenia 
 

 

Ekran 

 

Sygnał 
wejściowy 

 

Wyjście
  

 

Uszkodzenie 
akumulatora 

 

Uszkodzenie sieci 
elektrycznej 

 

Uszkodzenie  
ogólne 

 

Alarm pożarowy 
Ścieżka I 

 

Alarm pożarowy 
Ścieżka II 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

AT95, ATC95,  Index : A 

rt n°:10 

  e  E- 
K1 

K2 

K3* (obecny 

tylko na ATC95) 

 E+ 

 M 

 A 
Com 

 J 

  D 
  NO 

 H 

  E 
  NC 

   

 
 

                        Reol 

Styk 
alarmowy 
NO 

Styk 
uszkodzenia 
NC 

  e  E- 
K1 

K2 

 E+ 

 M 

 A 
Com 

 J 

  D 
  NO 

 H 

  E 
  NC 

   

 
 

                        Reol 

Styk 
alarmowy 
NO  

Styk 
uszkodzenia 
NC 

+ 
 - 

Moduł AT95 lub ATC95 Moduł AT95 lub ATC95 

K3* (obecny 

tylko na ATC95) 

* K3 : Przekaźnik 60V/0,2A 

Uwaga: 1/ wszystkie ekrany należy pokryć osłoną lub taśmą izolacyjną  

 2/ moduły te należy podłączyć najbliżej nadzorowanego styku jak to możliwe (<2m, jeśli to możliwe).   
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SEFI
ETC Addressable input/output module

its n° : 11 
INSTALLATION TECHNICAL SHEET

intitulé :

index : A

 

Powrót  

 

Ekran

  

Ekran  

Tryb
  

Tryb
  

Tryb
  

Tryb
  

   Styk 1    Styk 1    Styk 1  

Styk 2     Styk 2  
   Styk 2  

  Styk N  

Styk N  Styk N  

ADRESOWALNY MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ETC 

 

RYSUNEK TECHNICZNY rt n° : 11
  

 

Początek  

 

*Działania możliwe dla opcji ETCO; ETCAV 
 
Uwaga: 
Na powyższym schemacie połączenie ekranowane jest 
opcjonalne 

 

*Opcja aktywacji 
bez ładunku  

 

WYNIESIENIE 
"ALARM" 

 

WYNIESIENIE 
"ALARM" 

 

WYNIESIENIE 
"USZKODZENIE"
  

Ekran
  

Alarm 
techniczny  
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

MODUŁY INTERFEJSU FM2IO, FM4I, FM4IO, MAY1T Index : A 

rt n°:12 

+L -L SC 

FM4IO 

LED 

J5 

-IN4 +IN4 

RFL4 

-IN3 +IN3 

RFL3 

-IN2 +IN2 

RFL2 

-IN1 +IN1 

 
 

C2 
  C1 

 
 

 
 

RFL1 

 

J1 J2 
 

J3 
 

J4 

Linia + 

Linia - 

   Ekran 

   Do następnego 

   urządzenia 

NO1 CM1 NC1 NO4 CM4 NC4 NO2 CM2 NC2 NO3 CM3 NC3 

J6 J7 J8 J9 

 1  2  3 

+ 

 

 

- 

 A 

 B 

 D 

 E 

 H 

 J 

 L 

 M 

 COM 

 nu 

 NO 

 NC 

 Przekaźnik 

(60V/0,2A) 

obecny jedynie 

na ATC95 

 1  2  3 

 H 

 J 

 L 

 M 

     EOL        EOL 

 Styk 

uszkodzenia 

NC 

Styk alarmowy 

NO  Kabel detekcji 

temperatury 

AT95 i ATC95 MAY1T 
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SEFI
 MAY1 / MAY1EX CONNECTION

its n° : 13
INSTALLATION TECHNICAL SHEET

Index : A

ground connection

1

2

3

4

e

1

2

3

4

e

VIEX, VTEX or/and VIREX
U<28Vdc
Rint, Cint, Lint = 0
[Eex ia] IIc T6

1 3

2 4

R
E

O
L

3
,9

K
o

h
m

s
 -

 1
/4

W

Safety barrier
Uz = 28V, Icc = 110mA
Cext < 0,07µF, Lext < 3mH
PTB n°Ex-1.C.2046X Certification 
[Eex ia] IIc

HAZARDOUS AREASAFE AREA

safety barrier must be
housed into an IP20
box minimum

+

-

conventional 
detection
line

maximum lenght = 800 meters

MAY1EX

Note : All shields must be covered by insulator tube or tape 

R
E

O
L

24V

0V

e

B+

B-

IA+

IA-

 MAY1 with
remote alarm 
indicator

IA

addressable detection line

shield

-

+

ligne de 
détection 
conventionnelle L+

L-

e/DI

24Vdc external
power supply

MAY1 connection

shield

C1

NC1

NO1

C2

NC2

NO2

Zewnętrzne źródło  
zasilania 24V 

ekran 

MAY1 ze zdalnym 
sygnalizatorem 
alarmu 

  

standardowa linia detekcji 

 

ekran 

 

Połączenia MAY1 

OBSZAR BEZPIECZNY OBSZAR NIEBEZPIECZNY 
  

Bariera bezpieczeństwa VIE X, VTE X i/lub VIREX 

bariera bezpieczeństwa musi 
posiadać obudowę o minimum 

IP20 

 maksymalna długość = 800 metrów 

Uwaga: Wszystkie ekrany muszą być pokryte tubą lub taśmą izolacyjną 

uziemienie 

standardowa 
linia 

detekcji 

 

RYSUNEK TECHNICZNY 

POŁĄCZENIE MAY1 / MAY1EX 
  

rt n° : 13 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

MBA95, MBA95ex Index : A 

rt n°:14 

Linia podrzędna 
Długość < 1 km (56 Ohm) MBA95: Standardowe czujki serii 05 

 
MBASVEx: Czujki serii Ex 
 
 
 
Szczegóły na schemacie połączeń zależnym 

od kompatybilności centrali 

Połączenie z pętlą  
systemu adresowalnego 

Zewnętrzne źródło 
zasilania Ekrany wszystkich kabli muszą 

być chronione tubami 
izolacyjnymi 

(*) Zależnie od systemu 
 
UWAGA    Niektóre MBA95(Ex) podłączone do różnych linii głównych muszą posiadać różne źródła zasilania 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

SERIA CONVENTIONAL 05 DLA MAY1 Index : A 

rt n°:15 

Zdalny 
sygnalizator 
IND05 

 

S05 N°1 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7

7 
8 

 

Ekran 

 

L+ 

L- 

2 przewody s ≤ 2,5mm² 
z ekranowaniem 

 

1 

 
2 
 

3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

7

7 
8 

 

EOL 

 
S05 N°n 

 

2 przewody s ≤ 2,5mm² 

 

2 przewody s ≤ 2,5mm² 
z ekranowaniem 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

SOUND05 Index : A 

rt n°:16 

 

 
 

 
 

S05 base 
Analog line 

 

 

Start 

S05 base 

(without isolator) 

 

7 
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SOUND05 

Screen 
 

L + 
 

L – 

Return 

Screen 
 

L + 
 

L – 
 

 
 

 

 
 

Podstawa S05 

Linia analogowa 

Podstawa S05 
z izolatorem podstawy ICC05 

Podstawa S05 

bez izolatora 
Podstawa S05 

(bez izolatora) 

Podstawa S05 

(bez izolatora) 

N
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Ekran 
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Początek 
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+ pętla 

- pętla 

WYJŚCIE PĘTLI 

WEJŚCIE PĘTLI 

24V 

FMGD 

+V 

-V 

L-In 

L+In 

L-Out 

L+Out 

SH 

FMGD 

+V 

-V 

L-In 

L+In 

L-Out 

L+Out 

SH 

- 

+ 

+ pętla 

- pętla 

ekran 

FLT 

PWR 

PRE 

ALARM 

FLT 

PWR 

PRE 

ALARM 

LD1 

LD1 Uwaga: Adresowalne 
czujki gazu serii GDxxA 
zajmują dwa adresy na 
pętli. Jeden dla alarmu 
wstępnego i jeden dla 
alarmu. 

Diagram okablowania adresowalnej czujki gazu 

RYSUNEK TECHNICZNY 

Czujka gazu serii GDxxA Index : A 

rt n°:17 
 

 

 

 

 

 

 

SEFI 

 
  

+V + zasilanie czujki 12Vcc...28Vcc 

-V - zasilanie czujki  

L+Out Wyjście (+) linii detekcji 

L-Out Wyjście (-) linii detekcji 

L+In Wejście (+) linii detekcji 

L-In Wejście (-) linii detekcji 

SH Ekran linii detekcji 

  

ALARM Zapalona dioda sygnalizuje stan alarmu 

PRE 
Zapalona dioda sygnalizuje stan alarmu 

wstępnego 

PWR 
Zapalona dioda sygnalizuje zasilanie w 

porządku, zgaszona sygnalizuje brak zasilania 

FLT 
Zapalona dioda sygnalizuje uszkodzenie 

obwodu 

  

LD1 Dioda sygnalizacyjna zapalona przez centralę 
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SEFI 
RYSUNEK TECHNICZNY 

 ZDALNY PANEL SYGNALIZACJI TR-SDI Index : A 

rt n°:18 

 

   +UT 
 

   -UT 

24VDC 
zasilanie 
centrali 

 

COM 
 
 

 

 
 

NO 
 
 

 

COM 
 
 

 
 

NO* 

 
 
 

Alarm 

 
Uszkodzenie 

   System detekcji 

pożarowej 

 

1 
 

 

2 
 
 

3 
 
 

 

4 
 

 
 

5 
 
 

6 
 

 

 
 

7 
 

8 

TR-SDI24V/+ n°1 

 Do następnego TR-SDI 

*Użyj NC zamiast NO jeśli 
przekaźnik ma pozytywne 
zabezpieczenie (aktywowany 
w stanie uśpienia) 
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Łącze RS485 – ALPHA RNA / ALPHA RE 

(kodowane pośrednio) (kodowane przez łącze) 

 

Źródło zasilania 24V  
Źródło zasilania 24V  

(patrz uwaga 2) 

Uwaga: 
1. Wszystkie ekrany muszą być chronione tubą izolacyjną. 
2. Aby funkcjonować, to łącze musi być zgłoszone w opcji ‘Parametry główne” menu HEPHAIS128. 

3. Szczegóły podłączenia źródła zasilania dla ALPHA RNA znajdują się na rt n° 14. 

m
o

d
u

ł 
łą

cz
 J

7
 

bocznik 4 i 5 

bocznik 6, 8 i 20 

Uwaga: 
1. Wszystkie ekrany muszą być chronione tubą izolacyjną. 
2. Aby funkcjonować, to łącze musi być zgłoszone w trakcie programowania (wybór 

drukarki). 
3. Dla niektórych rodzajów drukarek Tx i Rx mogą być zamienione. 

 

RYSUNEK TECHNICZNY 

ŁĄCZA RS485 I RS232 

rt n° : 19 

Łącze RS232 – zewnętrzna drukarka szeregowa 
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20 

4 otwory 

MONTAŻ ŚCIENNY ALPHA RNA / ALPHA RE 
 

(kodowane pośrednio)
  

(kodowane przez łącze) 

Uwaga: 
1. Od 2 Alpha RNA zasilanie musi pochodzić z zewnętrznego źródła; 

utrzymane jest łącze 24V pomiędzy MB128 i FMC1. 
Informacje o uszkodzeniu sieci elektrycznej lub akumulatora muszą 
przechodzić przez wejścia IN1 i IN2. 

2. Aby funkcjonować, łącze wyniesione musi być zgłoszone w opcji 
‘Parametry główne” menu HEPHAIS128. 

 

(patrz uwaga 1) 

(patrz uwaga 2) 

RYSUNEK TECHNICZNY 

ŁĄCZA RS485 I 24V: ALPHA Rna poprzez 
moduł FMC1 

rt n° : 20 
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SEFI RS485 AND 24V LINKS : ALPHA RE
through connector J7.4

its n° : 21
INSTALLATION TECHNICAL SHEET

index : A

ALPHA RNA/ALPHA RE WALL MOUNTING

360

20 20

X X

1
0

0
2

2

2020

// //

240

1
6
0

4 holes

E-

Ecr

M+

M-

B1

B2

0VE

24VE

0VS

24VS

0V

DB

DS

B3

Alpha Rna
Alpha RE N°n

B2

Alpha RnA
Alpha RE N°1

B1

(intermediary coded) (terminal coded)

E-

E+

Ecr

M+

M-

0VE

24VE

0VS

24VS

Notes :
1/ from 2 Alpha Rna/RE, power supply must come from 
external power supply ; 24V link between MB128 and FMC1

is maintained.
Mains and battery fault must be collected by the means of 
inputs IN1 and IN2.

2/ In order to be operative, the repetition link must be declared
in "general parmeters" menu of'HEPHAIS128.

E+

0V

DB

DS

B3

(see note 1)

J4.7

MB128

J8

2
4
V

0
V

2

1

R
S

 4
8
5

R
S

 4
8
5

(see note 2)

V-

V+

Scr

 
  

4 otwory 

(kodowane pośrednio)
  

(kodowane przez łącze) 

(patrz uwaga 1) 

Uwaga: 
3. Od 2 Alpha RNA zasilanie musi pochodzić z zewnętrznego źródła; 

utrzymane jest łącze 24V pomiędzy MB128 i FMC1. 
Informacje o uszkodzeniu sieci elektrycznej lub akumulatora muszą 
przechodzić przez wejścia IN1 i IN2. 

4. Aby funkcjonować, łącze wyniesione musi być zgłoszone w opcji 
‘Parametry główne” menu HEPHAIS128. 

 

RYSUNEK TECHNICZNY 

ŁĄCZA RS485 I 24V: ALPHA Rna poprzez 

łączówkę J7.4 

rt n° : 21 
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  e  E- 
K1 

K2 

K3* (obecny 

tylko na ATC95) 

 E+ 

 M 

 A 

Com 

 J 

  D 

  NO 
 H 

  E 

  NC 

+ 

 - 

Sygnalizator akustyczny 

Out- Out+ In- In+ 

 +24V 

  0V 

 

Do nast. 

sygnalizatora 
 
 

 

 

Linia 

adresowalna 

 
 

 

 

Do następnego 

urządzenia 

Przy użyciu modułu wejść/wyjść 

Linia sygnalizatorów akustycznych 
 

linia sygnalizatorów  
akustycznych moduł 
MB128 

 

sygnalizator akustyczny sygnalizator akustyczny sygnalizator akustyczny 
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23 
RYSUNEK TECHNICZNY 

S.E.V.: GŁOSOWY PANEL EWAKUACYJNY 
 

rt n° : 23 

Element 

centralny 
Jednostka 
 zarządzania 

 alarmem 

Linia sygnalizatorów 
akustycznych modułu 
MB128 

 

Wejście NO aktywowane 
 w stanie uszkodzenia 
akumulatora 

 
Wejście NO aktywowane 
w stanie uszkodzenia 
sieci elektrycznej 

 

Wyjście 24V 

24V lub 48V 

 

linia  
sygnalizatorów 
akustycznych 

Zewnętrzne źródło zasilania 
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